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1. Introducere 

1.1. Date generale 

a) Proiect: CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU 
SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI – UNGHENI – 
CHIȘINĂU, Lot I (denumit în continuare Proiectul) 

b) Beneficiarul Proiectului: Vestmoldtrangaz SRL, Republica Moldova mun. Chişinău str. Ștefan cel Mare 
180. bir 515 

c) Informații privind companiile implicate  în execuția Proiectului (Lot I) 

Lider asociere/ Date de 
identificare 

Asociați/ 
Date de identificare 

Subcontractori/ 
Date de identificare 

CIS GAZ S.A. 

Str. Voinicenilor Nr.686 

Sântana de Mures, 547565 

Jud.Mures, România 

Tel + 40 (265) 313 018 
Fax + 40 (265) 313 018 
Web   www.cisgaz.com 
CIF: RO 1210493, 

J26/838/1991  

CEC BANK TARGU-MURES 

RO10 CECE MS01 30RO N063 

6052 

 

ROMINSTA S.R.L. 
Loc. Cristești, Str. Principală nr. 
800/D, Jud. Mureș, România, având 
numărul de ordine în Oficiul 
Registrul Comerțului J26/713/1995 
și CUI 8391486,  reprezentată prin 
dl. NICOARĂ DUMITRU NICOLAE 

OPTOTEL COM S.R.L. 
-Executie lucrari fibra optica- 
Loc. Arad, Bd. Revolutiei nr. 26, 
jud. Arad,  înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J02/775/2003, CUI 15560715, 
atribut fiscal RO, reprezentată 
de Orgovici Ladislau 

  CIS GAZ SERVICII S.R.L. 
Sântana de Mureș, Str. Voinicenilor 
nr. 686, având numărul de ordine în 
Oficiul Registrului Comerțului 
J26/575/2013 și CUI RO31711844, 
reprezentată prin dl. ANTON 
ALEXANDRU FLORIN, în calitate de 
Director General. 

REVIVO S.R.L 
-Executie lucrari  Foraj 
orizontal dirijat si foraj 
orizontal prin percutie- 
Loc.Medias, Str. Titus 
Andronic, nr. 11, jud. Sibiu, 
înregistrata la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. 
J32/1392/2003, având cod 
unic de înregistrare: RO 
15857369, tel/fax: 
0269.830.805 / 0269.830.806, 
email: office@revivo.ro, 
reprezentata legal prin Floca-
Oprea Ioan Ovidiu, 

  TRANSELECTRIC S.R.L.  
-Executie lucrari instalatii 
electrice- 

http://www.cisgaz.com/
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Loc. Tg. Mures, bd. Pandurilor 
nr. 72 ap.3; înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J26/564/200 având cod 
unic de înregistrare: 13444870, 
telefon/fax: tel. 0265-327000 / 
0265-326001, email: 
tremures@yahoo.com, 
reprezentata legal prin Director 
General - ing. Aurel Bucse 

  UNIVTEH S.R.L  
-Autorizație/licență pentru 
verificare cu lichide 
penetrante; 
-Autorizație/licență pentru 
verificare cu pulberi magnetice; 
-Autorizație/licență pentru 
verificare cu ultrasunete. 
Loc. Sibiu, Str. Aleea 
Postavarilor nr. 3, înregistrată 
la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J32/ 771 
/1995, cod unic de înregistrare 
nr. RO 7978386, tel/fax: 
0269.223.356, e-mail: 
univteh@gmail.com, 
reprezentata de dl. Ulpiu 
Murgu – Administrator 

  NATURALNET S.R.L.  
-Monitorizare și supervizare a 
lucrărilor de șantier privind 
respectarea măsurilor de 
prevenire și reducere a 
impacturilor asupra speciilor și 
habitatelor protejate și asupra 
valorilor natural- 
Loc. Capusu Mare, Sat 
Dumbrava nr. 46, jud. Cluj,  
înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. 
J12/1910/2010, CUI 22872175, 
atribut fiscal RO, reprezentată 
de Sándor Attila având funcţia 
de Administrator 
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d) Informații privind entitatea responsabilă de implementarea Planului de management al traversării 
apelor 

Denumirea societății:  S.C CIS GAZ S.A. 
Sediu social: Loc. SANTANA DE MURES, strada Voinicenilor, nr. 686,judet Mures 
Date de contact: (0040 729 992 212) Anton Alexandru Florin – DIRECTOR EXECUTIV   
Conducere Calugar Sebastian Horatiu – DIRECTOR GENERAL  
 
Responsabil de mediu desemnat 
Nume, prenume: BACIU DANIEL 
Date de contact: TEL. 0745.232.435 
 
 

1.2. Scopul Planului de management al traversării apelor 

Activitățile de construcție a proiectului în legătură cu traversarea apelor pot avea efecte negative asupra 
mediului acvatic și a utilizatorilor.  

Scopul acestui Plan este definirea cerințelor minime de mediu (acțiuni de gestiune și control, măsuri de 
atenuare și acțiuni de monitorizare) care trebuie respectate și implementate pe teren pentru a gestiona 
în mod adecvat trecerile de apă pe parcursul fazei de construcție a proiectului, pentru a preveni riscurile 
și a aborda impacturile potențiale, protejând astfel sănătatea umană și mediul. 

Planul se adreseaza atat personalului S.C. CIS GAZ S.A., cât si subcontractorilor acestuia, care trebuie sa 
cunoasca si sa implementeze masurile necesare si specifice pentru gestionarea traversării apelor, pe 
toata durata derulării Proiectului, pe toate amplasamentele aflate în responsabilitatea  S.C. CIS GAZ S.A. 
și utilizate în scopul proiectului. 

Acest plan: 

 Stabilește acțiunile de management și măsurile de atenuare necesare pentru gestionarea 

adecvată a traversării apelor 

 Detaliază măsurile specifice de control ce trebuie implementate de  S.C. CIS GAZ S.A. (inclusiv 

subcontractori) pentru gestionarea traversării apelor;   

 Încorporează cerințele rezultate din Acordul de mediu, Evaluarea impactului de mediu și social, 

Studiul cu privire la viața acvatică, Studiul cu privire la Păsări, Studiului cu privire la Arbori, 

standarde internaționale, legislația Republicii Moldova, cerințele beneficiarului Proiectului, 

Bune practici internaționale și avizele de construcție specifice Proiectului. 

1.3. Abordarea managementului traversării apelor în cadrul Proiectului   

Abordarea proiectului privind gestionarea traversării apelor pe parcursul fazei de construcție se va baza 

pe următoarele principii de bază descrise mai jos: 

- Conformarea cu cerințele privind managementul traversării apelor 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. se va conforma cu cerințele referitoare la managementul traversării 

apelor stabilit în Acordul de mediu, Evaluarea impactului de mediu și social, Studiul cu privire la viața 
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acvatică, Studiul cu privire la Păsări, Studiului cu privire la Arbori, standarde internaționale, legislația 

Republicii Moldova, cerințele beneficiarului Proiectului, Bune practici internaționale și avizele de 

construcție specifice Proiectului. 

- Aplicarea ierarhiei tehnicilor de traversare 

În baza informațiilor din Studiul Hidrologic și Studiul cu privire la viața acvatică, contractorul S.C. CIS GAZ 

S.A. va respecta următoarea ierarhie de traversare a apelor: 

- 1. evitarea traversării zonelor unde sunt prezente habitate sensibile, zone de reproducere, 

hrănire, supra-iernare sau pepiniere sau specii protejate; 

- 2. utilizarea metodelor de trecere prin săparea șanțului deschis umed; 
- 3. utilizarea metodelor de trecere prin săparea șanțului deschis uscat. 

 

- Instruirea personalului 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A.ce realizeaza planul va asigura instruirea adecvată a personalului în scopul 

conștientizării managementului traversării apelor, măsurilor de atenuare și tehnicilor de traversare. 

- Principii de inspecție și audit   

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A.ce realizeaza planul va stabili proceduri adecvate de inspecție și audit ce 

vor avea în vedere toate etapele de management al traversării apelor, modul de implementare al 

acestora.    

Procedurile și instrucțiunile aplicate de către S.C. CIS GAZ S.A. sunt prezentate în Anexa G a prezentului 

Plan de management al traversării apelor.   

- Plan de intervenție în situații de accidente/poluări accidentale 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. va dezvolta un Plan de intervenție în situații de accidente/poluări 

accidentale. 

- Raportarea și investigarea incidentelor 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. se va asigura ca toate incidentele din timpul activităților de construcție a 

traversării apelor sunt prompt abordate, investigate și raportate. 

 

Traversarea unui corp de apă poate fi realizată prin foraj orizontal dirijat sau prin tehnici de săpătură 

deschisă.  Cursurile de apă care vor fi traversate cu Foraj Orizontal Dirijat (FOD) sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

 

 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
TRAVERSARII APELOR  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 26,070 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIOANELOR UNGHENI SI NISPORENI 

Pagina 

7 /  51 

 
 

Document Nr. CIS – PMTA-01 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 7 of 51                  

 

Cursuri de apă / canale traversate prin FOD – Lot I: 

Curs de apă/canal Locație (km) Lungimea traversării 
(m) 

RAUL BALTA 1+515 733 

   

 

 

Listele complete ale cursurilor de apă/canale traversate pentru Lotul I sunt prezentate în Anexele D și E  
la prezentul Plan de management al traversării apelor 
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1.4. Managementul documentelor   

 

Abordarea proiectului privind gestionarea traversării apelorpe parcursul fazei de construcție se va baza 
pe următoarele principii de bază :. 

 Conformarea cu toate cerințele aplicabile legate de managementul traversării apelor,stabilite 
în „Documentația sursă”, în special ale întregii legislații naționale și a UE, precum și ale bunelor 
practici internaționale de construcții; 

 Se bazează pe informațiile furnizate de Studiul Hidrologic și de Studiul cu privire la viața 
acvatică.În general, Planul se bazează pe următoarea ierarhie: 

o Primul loc: evitarea zonelor de traversare în care sunt prezente habitate sensibile, 
zone de reproducere, hrănire, zone de iernat sau de creștere a puilor, sau unde sunt prezente 
specii protejate); 

oLocul al doilea: utilizarea metodelor de trecere prin săparea șanțului deschis umed; 
oLocul al treilea: utilizarea metodelor de trecere prin săparea șanțului deschis uscat; 

   Oferă instruire adecvată cu privire la gestionarea corespunzătoarea traversării apelora întregului 
personal al contractorilorși subcontractorilo rEPC care vor fi implicați în această activitate de 
construcție; 

Dezvoltarea procedurilor de inspecție și audit adecvate care acoperă toate activitățile de 
construcție legate de traversareaapelor, pentru a asigura o implementare eficientă a tuturor 
dispozițiilor pentru gestionarea corespunzătoarea traversării apelorși atenuarea impactului; 

Asigurați-vă că și subcontractorii au planuri de intervenție adecvate în caz de accidente / poluări 
accidentale; 

Asigurați-vă că toate incidentele care au avut loc în timpul desfășurării activităților de construcție 
a trecerilor apelorsunt abordate și cercetate și raportatecu promptitudine. 

Traversarea unui corp de apă poate fi realizată prin Foraj Direcțional Orizontal (HDD) sau prin tehnici de 
săpătură în șanț deschis.  

 

 

 

2. Descrierea proiectului   

Lotul 1 prevede realizarea Conductei de transport gaze natural DN600, presiune 55 bar cu o 
lungime de 26.070 km, amplasata pe teritoriul raioanelor Ungheni si NIsporeni, unitatile 
administrative teritoriale Zagarancea, Todiresti, Pirlita, Radenii Vechi, Alexeevca, Milesti 

Execuţia lucrărilor se va desfăşura conform succesiunii operaţiilor procesului tehnologic de montare a 
conductelor de transport gaze naturale, prevăzute în NT 118/2013 “Norme tehnice pentru proiectarea 
și execuția conductelor de transport gaze naturale”. Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, 
acordurile și autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor în cadrul culoarului de lucru.  

Organizarea execuţiei va avea următoarea succesiune tehnologică:  

- Pregătirea culoarului de lucru;  
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- Aplicarea izolaţiei anticorozive;  

- Manipularea, depozitarea şi transportul materialului tubular izolat;  

- Săparea şanţului pentru conductă;  

- Îmbinarea ţevilor;  

- Montajul conductei;  

- Astuparea conductei;  

- Curăţirea conductei;  

- Efectuarea probelor de presiune;  

- Purjarea cu gaz a conductei;  

- Refacerea amplasamentului;  

Traseul aferent conductei proiectate este împărțit în tronsoane, majoritatea având lungimea de 2 km. 
Acestea sunt prezentate în planurile de situație după cum urmează:  

- raionul Ungheni, desen nr. 1250/1-01U ÷ 1250/1-09U, scara 1:2.000;  

- raionul Nisporeni, desen nr. 1250/1-10N ÷ 1250/1-13N, scara 1:2.000;  

Conducta va avea lungimea de 26 km și diametrul nominal DN600.  

Aceasta va fi izolată la exterior cu un sistem de izolare conform SR EN ISO 21809-1/2011, pe bază de 
polietilenă, clasa B3, cu grosimea de 3,1mm/3,5mm, aplicată direct la fabricarea ţevii la producător. 
Sudurile de întregire cât şi curbele vor fi izolate cu benzi termocontractabile alese și aplicate conform 
SR EN 12068/2002. 

La asamblarea țevilor prin sudură se vor respecta prescripțiile SR EN 12732 + A1 : 2014 “Infrastructuri 
de gaze. Sudarea conductelor de oțel. Cerințe funcționale” și “Normele Tehnice pentru proiectarea și 
execuția conductelor de transport gaze naturale” - 2013. Toate îmbinările sudate vor avea coeficientul 
de calitate 1.  

Probe de presiune  

După lansarea conductei în șanț și controlul calității sudurilor prin gamagrafiere sau ultrasonic 
100%, aceasta este supusă probei de presiune pentru a i se verifica rezistența mecanică. Probele de 
presiune atât pentru tronsoanele de conductă sunt stabilite în funcție de presiunea maximă de 
operare, astfel:  

 proba de rezistență cu apă, la presiunea de 1,4 x MOP = 1,4 x 55 = 77 bar – pentru clasa 4 de 
locație, timp de 6 ore;  

 proba de rezistență cu aer, la presiunea de 1,2 x MOP = 1,2 x 55 = 66 bar – pentru clasele 1b 
de locație, timp de 6 ore;  

 proba de etanșeitate cu aer, la presiunea de operare MOP= 55 bar, timp de 24 ore.  
Principalele tipuri de traversări de obstacole sunt:  
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- Traversări căi de comunicație (drumuri și căi ferate);  
- Traversări ape (cursuri de ape, lacuri, canale, );  
- Traversări alte obstacole (conducte de gaz, de apă, de canalizare, cabluri electrice, cablu 
telecomunicații subterane).  
Traversările drumurilor se execută prin două metode:  

- Traversări prin săpătură în șanț deschis;  

- Traversări fără șanț deschis.  

Traversări cursuri de apă prin săpătură în șanț deschis, cu conducta lestată  
Traversări cursuri de apă prin foraj orizontal dirijat  
Datele tehnice pentru toate traversările se găsesc detaliate in Proiectul Tehnic ( partea scrisa si partea 
desenata).  
Datele referitoare la protecția pasivă aferentă tuturor tipurilor de traversări se regăsesc detaliate în 
memoriul - Protecția pasivă.  
Traversări conducte subterane, canalizații, ș.a.  
 

Lucrări de construcții - fundații, împrejmuiri pentru robinetele de secționare, gară lansare godevil  

Obiectul prezentului memoriu îl constituie grupurile de robinete DN 600 ce urmează a fi montate pe 
traseul conductei, aferente raioanelor traverasate, precum și detaliile de cuplare a conductei DN 600 
cu interconectorul Iași – Ungheni.  

Pentru fiecare robinet s-au elaborat desene cu detalii de execuție, scara 1:50 și planuri de situație 
scara 1:500. La execuție se vor respecta prevederile “Norme tehnice pentru proiectarea și execuția 
conductelor de transport gaze naturale” (NT 118/2013).  

Obiectul memoriului de fibră optică se referă la amplasarea fibrei optice pe traseu la particularitățile 
de execuție și amplasare.  

Execuția trebuie să fie conformă în ceea ce privește :  

 amplasamentul cablului de FO;  

 distanțele pe verticală și pe orizontală față de alte instalații;  

 intersecții cu alte instalații existente în sol;  

 traversările de canale, cursuri de ape, drumuri și căi ferate.  
 Descrierea lucrărilor  

Prin proiect, se prevăd:  

 lucrări de montare de cablu de FO pe traseul conductei;  

 montarea de camerete;  

 joncţionarea cablului de FO;  

 identificare și marcare traseu;  

 teste și verificări cablu de fibră optică.  
Cablul de fibra optică se va monta în paralel cu conducta pe toată lungimea acesteia. Fibra optică 

se va monta în tub de protecție din HDPE cu diametrul interior DN 40 mm.  
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Pe traseul cablului de fibră optică se vor monta camerete din fibră de sticlă conform desen nr. 1250/1-
MFO-04 de o parte si de alta a traversărilor de ape, drumuri, pe traseu conductă la cel mult 2km . 
Aceste camerete vor respecta cerințele din fișa tehnică anexată.  
În camerete se vor monta cutiile de joncțiuni(montarea acestora se va face numai dacă este necesară 
secționarea fibrei optice) care respectă fișa tehnică anexată. Fiecare cameretă de pe traseu va avea 
montat câte un marker electronic cu un sistem de identificare (ID) a cărui fișă tehnică este anexată.  

La fiecare 100 m pe traseul cablului de fibră optică se va monta câte un marker electronic pentru 
identificare ulterioară a traseului. De asemenea la fiecare schimbare a traseului de fibră optică se va 
monta un astfel de marker.  

După execuția lucrării constructorul va fi obligat să ofere harta cu traseul cablului de fibră optică 
indicând poziția markerilor electronici de pe traseu cablu precum și a celor cu sistem de identificare 
din interiorul cameretelor, în coordonate GPS și Stereo 70.  

Protecția pasivă a conductei montată aerian se realizează prin vopsire în trei straturi : grund și două 
straturi de vopsea.  

La sudurile de întregire ale conductei montată subteran se vor folosi manșoane termocontractabile 
alese și aplicate conform SR EN 12068:2002. Grosimea minimă a manșoanelor termocontractabile va 
fi de 3 mm.  

Izolarea curbelor se va executa cu manșoane termocontractabile.  

Izolarea robinetelor montate subteran se va face cu poliuretan sau rășini epoxidice a cărui grosime 
aplicată va fi de 3 mm. Robinetele montate aerian se vor proteja prin vopsire în trei straturi.  

Pentru tuburile de protecție DN 800 utilizate pentru protecția conductei, la traversări de căi de 
comunicație în șanț deschis se va utiliza izolație din polietilenă tip HDPE. Grosimea izolației HDPE 
aplicate va fi cea corespunzătoare clasei B3 din standardul SR EN ISO 21809-1 de minim 3,5 mm. 
Pentru întregirea izolației de HDPE la tuburile de protecție se vor utiliza manșoane termocontractabile 
cu grosimea de 3 mm.  

Pentru tuburile de protecție DN 900 care vor fi montate prin batere utilizate pentru protecția 
conductei, la traversări de căi de comunicație se va utiliza izolație din polietilenă tip HDPE peste care 
se aplică protecție mecanică cu rășini epoxidice și fibră de sticlă . Grosimea izolației HDPE aplicate va fi 
cea corespunzătoare clasei B3 din standardul SR EN ISO 21809-1 de minim 3,5 mm. Pentru întregirea 
izolației de HDPE la D.P.C. MEDIAȘ – P.T. nr. 1250/1/2017 - pag. 33 - Proiect tehnic_Conducta de 
interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul deTransport Gaze din 
Republica Moldova, Faza II pe direcția Iași – Ungheni – Chișinău tuburile de protecție se vor utiliza 
manșoane termocontractabile cu grosimea de 3 mm. Protecția mecanică aplicată va fi în 5 straturi cu 
suprapunere 50% cu grosimea minimă de 5 mm.  

Pentru acoperirea interioară a conductei, în vederea diminuării frecării la transportul gazelor se vor 
utiliza acoperiri cu grosimea maximă de 100 μm. Aplicarea acestora va respecta standardul SR EN 
10301.  
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Accesul la culoarul de lucru necesar execuției pentru conducta, se realizează din diferite drumuri 
existente (naționale, județene, comunale, de exploatare). O parte din aceste drumuri existente este 
necesar a fi consolidate deoarece nu corespund traficului suplimentar datorat execuției. 

În tabelul de mai jos sunt enumerate locațiile ariilor naturale protejate unde pot fi prezente habitate 
sensibile și distanța față de conductă: 

 

Tipul ariei  Numele ariei naturale 
protejate 

Localizare   
(km) 

Distanța față de RoW la cel 
mai apropiat punct (km) 

Rezervația științifică Plaiul Fagului km 21-27 0.1 
 Traversează zona 

tampon 

Rezervații peisagere Cazimir Mileşti km 25-27 0.05 
De-a lungul limitei 

 

 
 
 
Amplasamentul organizarilor de  santier 

Executantul lucrării va avea o organizare de șantier a carei amplasare se afla in Raionul Ungheni, 
UAT Pirlita, cu acces direct la drumul local L391 (Radenii Vechi-Bahmut), în care se vor depozita toate 
echipamentele necesare executiei lucrarii. Se vor monta spatii de birouri  si magazii (tip container), WC-
uri ecologice și va asigura condiții personalului care efectuează lucrările pentru a-și desfășura activitatea 
corespunzător. 

Suprafata ocupata in momentul de fata este de circa 10.000 mp. Combustibilul necesar executarii 
lucrarilor se va alimenta de la pompa, nefiind montate rezervoare tampon. Alimentarea cu energie 
electrica se va realiza din reteaua de inalta tensiune, aflata paralel cu drumul local L391. 

Alimentarea cu apa si canalizare nu se va realiza in interiorul organizarii de santier, deoarece 
personalul va fi cazat la pensiuni sau hoteluri aflate in zona. 

Organizarea de santier se va realiza conform desenului de mai jos. 
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Fazele de executie ale proiectului 

FAZA 1 – Lucrari  pregatitoare  inceperii  executiei 

.1 Pregatirea santierului – S.C. CIS GAZ S.A.: 

 Asigurarea resurselor necesare:utilaje si personal calificat; 

 Asigurarea documentatiei necesare; 

 Pregatirea zonei de lucru; 

.2 Amenajarea organizarii de santier – S.C. CIS GAZ S.A.: 

 Delimitarea incintei; 

 Pregatirea suprafetei in vederea amplasarii dotarilor prevazute prin lucrari de 

destelenire,nivelare , indepartarea sterilului si a resturilor vegetale; 

 Imprejmuirea incintei organizarii de santier si a bazei de productie; 

 Realizarea acceselor; 

 Asigurarea colectarii si epurarii apelor uzate menajere si tehnologice in functie de conditiile 

locale; 

 Amplasare containere birou,sanitare, ateliere,depozite; 

FAZA 2 – Lucrari de executie (constructie,punere in functie,exploatare) 

Inainte de inceperea executiei se va elabora un grafic de esalonare a lucrarilor,in care se va 

tine seama de acele operatiuni care se pot executa numai in anumite perioade ale anului,la anumite 

temperaturi.Executia lucrarilor va fi facuta concomitent in mai multe fronturi de lucru.Lucrarile vor fi 

executate pe categorii, astfel incat suprapunerea diferitelor lucrari sa fie minima si pe o perioada 

scurta de timp. 

Etape -  – S.C. CIS GAZ S.A. ; S.C. OPTOTEL COM S.R.L.; S.C. REVIVO S.R.L. S.C. UNIVTEH S.R.L. 

 Predare-primire amplasament; 

 Pichetarea lucrarilor(masuratori topografice); 
 Pregatirea terenului(taierea vegetatiei pe zona traseului conductei,scoaterea radacinilor 

vegetatiei,curatarea amprizei de crengi,frunze,arbusti si vegetatie crescuta haotic,); 
 Decaparea stratului de pamant vegetal pe toata grosimea acestuia; 
 Efectuarea săpăturii șanțului 
 Operatii  de imbinare a  conductei (sudura) 
 Lucrari de verificare a cordoanelor de sudura 
 Sablarea conductei 
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 Operatii de izolare a conductei 
 Verificarea izolatiei conductei 
 Lansarea conductei în șanțul deschis 
 Executie lucrari fibra optica 
 Refacerea terenului la starea initiala 
 Cuplarea tronsoanelor conductei  
 Realizarea forajului dirijat la subtraversarea de drumuri , cai ferate , canaluri și de ape  
 Montarea tubului de protecție în subtraversări 
 Cuplarea conductei din șanțul deschis cu cea din tubul de protecție 
 Montarea robineților de secționare  
 Cuplarea conductei la capete 
 Realizare platforme și împrejmuiri 

 

 

3. Politici cheie, legislație și standarde   

3.1. Generalități 

Proiectul se supune obligației de a respecta o serie de politici, condiții legale și de reglementare și alte 
standarde aplicabile relevante pentru acest Plan. În cazul în care două sau mai multe standarde 
identificate sunt inconsistente sau în contradicție, cu excepția cazului în care se specifică diferit, în 
cadrul Proiectului se va adopta standardul cel mai stringent. 

3.2. Politicile companiei 

 

Satisfacţia clientului, protecţia mediului înconjurător, securitatea şi sănătatea in munca si 

responsabilitatea sociala sunt strâns legate de strategia dezvoltării şi de valorile definitorii ale S.C. CIS 

GAZ S.A.  

     În acest sens,managementul la cel mai înalt nivel al organizaţiei a hotărât implementarea 

unui Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu – Securitate şi Sănătate în Muncă – 

Responsabilitate sociala în conformitate cu standardele ISO 9001:2008 , ISO 14001:2005, OHSAS 

18001:2008. 

Managementul organizaţiei este conştient de faptul că implementarea sistemului asigură 

îmbunătăţirea continuă a performanţelor organizaţiei prin impactul pozitiv pe care îl poate avea ca 

urmare a gestionării corespunzătoare a riscurilor, reducerea costurilor, creşterea credibilităţii 

organizaţiei, a satisfactiei angajatilor şi a satisfacţiei clientului. 

     Pentru realizarea acestui deziderat ne propunem următoarele obiective generale: 

-menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a nivelului satisfacţiei clienţilor şi a partenerilor   noştri 

faţă de produsele oferite şi de modul de colaborare; 

-asigurarea de resurse corespunzătoare pentru procese optime, deoarece fidelitatea     

clientului pretinde produse ireproşabile; 
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-asigurarea nevoilor de instruire şi conştientizare a întregului personal privind cerinţele 

clienţilor , problemele de mediu şi obligaţiile de SSM pe care le are; 

-aplicarea principiilor „ dezvoltării durabile „ – respectiv ale dezvoltării care rezolvă     

necesităţile prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi     rezolva propriile 

necesităţi prin reducerea consumului de materii prime, materiale şi energie prin utilizarea materialelor 

cu impact minim asupra mediului, recuperabil sau reciclabile; 

-întărirea imaginii de marcă a organizaţiei şi reducerea impactului produs asupra     mediului 

înconjurător de activităţile desfăşurate de organizaţie prin îndeplinirea     cerinţelor, privitoare la 

protecţia mediului, ale legislaţiei în vigoare şi standardelor aplicate; 

-angajarea continuă în dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei noastre în ce 

priveşte mediul înconjurător şi introducerea pe piaţa de construcţii de inovaţii şi tehnici de pionierat în 

privinţa acţiunilor ecologice, care să fie recunoscute de către clienţi , beneficiari şi parteneri de afaceri; 

-asigurarea respectării tuturor legilor de mediu relevante, a ordonanţelor si a condiţii     lor 

impuse de autorităţi de către toţi angajaţii de pe şantiere specifice fiecărui proiect     în parte; 

-perfecţionarea managementului deşeurilor prin reducerea, recuperarea, reciclarea     şi/ sau 

eliminarea acestora, acordând o atenţie deosebită deşeurilor periculoase; 

-stabilirea şi aplicarea măsurilor de intervenţie operativă pentru prevenirea sau/ şi     limitarea 

efectelor asupra mediului în caz de incidente, avarii sau dezastre; 

-reducerea pe cât posibil a efectelor dăunătoare create de specificul activităţii noastre     asupra 

mediului , prin investiţii în echipamente tehnice cu grad redus de poluare; 

-conştientizarea tuturor angajaţilor noştri asupra problematicii privind protecţia     mediului prin 

informări şi instruiri; 

-măsurile impuse de către organizaţie privind atingerea obiectivelor de mediu stabilite  trebuie 

să conducă eficient din punct de vedere al costurilor la dezvoltarea organizaţiei 

-respectarea şi aplicarea legislaţiei în domeniul SSM pentru stabilirea măsurilor tehnice sanitare 

şi organizatorice în concordanţă cu condiţiile de muncă şi factorii de risc; 

-evaluarea şi controlul riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale şi informarea    

personalului ci privire la riscurile la care este expus în cadrul activităţilor desfăşurate; 

-prevenirea problemelor de sănătate din cadrul şantierelor o au ordinea,curăţenia şi    igiena , 

concretizate prin folosirea de echipamente sanitare autorizate; 

-fidelizarea, responsabilizarea si cresterea implicarii personalului propriu prin stabilirea de 

competente si responsabilitati clar definite pentru toate posturile din organizatie, prin asigurarea unei 

salarizari juste, prin respectarea legislatiei referitoare la munca copiilor si munca fortata, prin asigurarea 

posibilitatii angajatilor de a constitui asociatii de tip sindical, prin eliminarea tuturor formelor de 

discriminare si prin promovarea consultarii angajatilor fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi. 

-încurajarea furnizorilor în implementarea programelor de management privind calitate   

aspectele de mediu ,securitatea muncii , al produselor / serviciilor contractate prin      adoptarea unui 

Sistem de Management Integral QMS în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2008 , ISO 

14001: 2005 , OHSAS 18001:2008. 

     Managementul calităţii , mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă şi responsabilitatii sociale 

aparţin strategiei  de bază a organizaţiei noastre.  
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      Întregul personal al organizaţiei este obligat să sprijine activitatea factorilor desemnaţi cu 

implementarea şi funcţionarea continuă a sistemului, să respecte întocmai prevederile acestuia si să 

contribuie activ la îmbunătăţirea sa permanentă . 

     Prezenta declaraţie de politică va fi actualizată de câte ori este necesar şi va fi comunicată 

tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele organizaţiei. 

 

3.3. Legislație și avizare  

S.C. CIS GAZ S.A. inclusiv subcontractorii au obligația de a respecta condițiile din reglementările 
naționale relevante. Deși contractorii au obligația de a verifica actualizarea condițiilor de reglementare, 
o listă indicativă cu legislația relevantă din Republica Moldova se regăsește în Anexa C a prezentului Plan 
de Management.     

Contractorii trebuie să se asigure că tratează toate cerințele relevante ale diferitelor avize relaționate 
etapei de construcție a Proiectului, emise de autorități. Se vor aplica orice condiții care rezultă din 
revizuirea/modificarea acestor avize.     

Proiectul va aplica principiile, practicile de mediu și standardele de mediu ale Uniunii Europene, În 

consecință, cuprinse în legislația secundară UE (regulamente, directive și decizii). Toți contractorii, 

inclusiv subcontractorii au obligația de a respecta condițiile ce derivă din aceste reglementări.   

 

4. Legături cu Sistemele de Managementul Sănătății, Securității și de Mediu    

Prezentul plan face parte din SM SSM al proiectului . În situațiile în care este relevant, planul ar trebui 
coroborat cu alte elemente ale SM SSM, inclusiv cu documentația-sursă, cu documentația de control și 
cu documentația-cheie a SM SSM. Acestea sunt descrise și ilustrate în figura de mai jos: 

 

Documentul prezintă o listă a planuri, precum și numerele documentelor. Celelalte planuri considerate 
a fi de o importanță deosebită pentru aceste traversări de apă sunt următoarele: 

Plan de management de mediu    CIS-PMM-01 // 1250/1/2017 

Plan de management al deseurile CIS-PMD-01 // 1250/1/2017 

Plan de management al substantelor si preparatelor periculoase CIS-PMSPP-01 // 1250/1/2017 

Plan de circulatie pentru punctul de lucru si in cadrul santierului CIS-PCCS-01 // 1250/1/2017 

Plan de securitate si sanatate in munca CIS-PSSM-01 // 1250/1/2017 

Plan De Management Al Biodiversității CIS-PMB-01 // 1250/1/2017 

Plan De Management Al Solului, Controlul Eroziunii Și Restaurare 

CIS-PMSCER-01 // 1250/1/2017 
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5. Roluri și responsabilități  

5.1. Prezentare generală 

O abordare integrată pentru managementul traversării apelor implică o serie de factori interesați, 
inclusiv compania, contractorii (și subcontractorii), autoritățile locale, agențiile de reglementare și 
publicul general.  

Prin urmare, gestionarea eficientă a traversărilor de apă necesită procese solide privind diseminarea 
informațiilor, formarea și desemnarea responsabilităților pentru acțiunile de gestionare și control, 
măsurile de atenuare, acțiunile de monitorizare și acțiunile de remediere / corecție. 

Rolurile și responsabilitățile generice pentru Beneficiar și contractori sunt detaliate mai jos, iar 
informații suplimentare privind responsabilitățile specifice pentru acțiunile din acest Plan sunt 
prezentate în Anexa A (măsuri de atenuare și acțiuni de management) și Anexa B (cerințe de 
monitorizare) 

Activități Beneficiar Contractori 

Planificare   

Diseminarea informațiilor   

Managementul impacturilor 

 

 

Implementarea acțiunilor de 
reducere/atenuare 

 

 

Instruire profesională   

Supraveghere și control   

Monitorizare și audit   

Raportare   

Acțiuni corective 

 

 

Managementul cooperării   

 

5.2. Rolurile și responsabilitățile Contractorului    

Fiecare contractor trebuie să implementeze toate cerințele relevante din Planurile de Managementul 
Construcțiilor, Mediului și Aspectelor Sociale specifice fiecărui domeniu, inclusiv acest Plan de 
Management al Traversării Apelor. Contractorii sunt de asemenea responsabili de asigurarea faptului 
că aceste cerințe sunt îndeplinite și de către subcontractori.  
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Responsabilitatea pentru gestionarea traversărilor de ape în timpul construcției, inclusiv cu privire la 
toate problemele potențial legate de calitatea apei, revine S.C. CIS GAZ S.A., în conformitate cu principiul 
"poluatorul plătește". 

 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A.are obligația de a nominaliza persoana cu responsabilități în 
managementul traversării apelor.  

Responsabilitățile specifice ale contractorilor sunt redate în Anexele la acest Plan și în tabelul de mai 
jos:   

Rolurile și responsabilitățile Contractorului 

Rol Responsbilități 

- Director general S.C. CIS GAZ 
S.A. 

- Se asigură că Planul de management al traversării apelor este 
realizat în conformitate cu Planul de management al traversării 
apelor realizat de beneficiar  
 

- Manager de proiect si 
reprezentant SSM 

- Pune la dispoziție resursele necesare pentru implementarea în 
practică a acțiunilor de management și control, a măsurilor de 
atentuare a impactului și a acțiunilor de monitorizare așa după 
cum sunt stabilite în acest plan 

- Revizuirește Planul de management al traversării apelor atunci 
când este necesar și la solicitarea beneficiarului. 

- Coordonează și implementează toate activitățile relaționate 
implementării acestui plan și se asigură că toate activitățile de 
construcție – inclusiv ale subcontractorilor – se derulează în 
acord cu cerințele din Planul de management al traversării 
apelor și ale Vestmoldtransgaz    

- Desemnează persoana responsabilă pentru implementarea 
cerințelor din acest Plan, cu referire la managementul 
traversării apelor 

- Notifică reprezentantul permanent în teren al 
Vestmoldtransgaz înainte de începerea lucrărilor în secțiunile 
de conductă din apropierea râurilor și canalelor, conform 
Anexei D și E 

- Păstrează toate informațiile relevante cu privire la 
managementul traversărilor de ape și se asigură că sunt 
înregistrate și raportate adecvat, și anume informații despre 
durata activităților de construcție pentru traversări 

- Se asigură că întreg personalul beneficiază de instruirea 
necesară în ceea ce priveste managementul traversărilor de 
ape 

- Realizeazaă inspecții regulate și audituri în zonele de lucrări 
pentru a se asigura că toate activitățile se derulează în acord 
cu cerințele Planului de management al traversărilor de ape. 
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Rol Responsbilități 

- Identifică orice neconformitate sau potențială neconformitate, 
se asigură că sunt luate toate măsurile necesare pentru 
remedierea neconformității și dezvoltă planuri de acțiuni 
corective și planuri de acțiuni preventive pentru prevenirea 
repetării  neconformității. 

- Monitorizează și raportează către Vestmoldtransgaz 
perfomanța implementării Planului de management al 
traversării apelor conform  indicatorilor de performanță 
stabiliți. 

- Rapoartează toate riscurile și situațiile de neconformare către 
Vestmoldtransgaz. 

- Investighează accidentele și incidentele, implementează 
măsurile necesare pentru prevenirea altor accidente/incidente 
și raportează aceste accidente/incidente. 

- Realizează toate măsurile necesare pentru remedierea 
neconformităților .  
 

- Responsabil de mediu 
- Pregătește rapoarte de mediu lunare și anuale și include în 

acestea informațiile relevante privind managementul 
traversării apelor și se asigură că aceste rapoarte sunt 
transmise Vestmoltransgaz . 

 

6. Management, Atenuare, Monitorizare și Verificare   

6.1. Acțiuni de management  și măsuri de atenuare 

Pentru managementul traversării apelor este necesară implementarea unor măsuri de management și 
unor  măsuri de atenuare.  
Acțiunile specifice de management și măsurile de atenuare necesar a fi implementate de către S.C. CIS 
GAZ S.A.  (și subcontractorii) se regăsesc în Anexa A a acestui Plan de management. 
S.C. CIS GAZ S.A. răspunde de îndeplinirea tuturor acțiunilor de management și atenuare incluse în Anexa 
A. 

6.2. Activități generale de monitorizare  

Prevederile privind monitorizarea acestui Plan de Management au fost dezvoltate prin următorul 
proces, descris în tabelul de mai jos. 

Obiectiv Abordare 

1: Accentul pe risc Programe de monitorizare pentru tratarea bazei aspectelor esențiale privind 
utilizarea abordării ”sursă-cale-receptor” din studiile de mediu realizate 
pentru Proiect . Acestea sunt proporționale cu: 
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- scala și natura activității, 
- nivelul potențialului impact evaluat (și incertitudinea asociată acestuia), 

și 
- sensibilitatea mediului local din zona de influență a activităților 

2: Accentul pe 
conformitate 

Programe suplimentare de monitorizare pentru îndeplinirea condițiilor 
specifice de reglementare. 

Prin abordarea de mai sus planurile de monitorizare elaborate ar trebui să îndeplinească atât conceptul 
Vestmoldtransgaz privind acțiunile necesare de monitorizare pentru a înțelege și gestiona în mod 
adecvat potențialul impact al proiectului în timpul fiecărei activități de construcție și la fiecare locație 
cât și condițiile specifice impuse de autorități.  

Condițiile specifice de monitorizare pentru acest Plan de Management sunt prezentate în Anexa B. 

S.C. CIS GAZ S.A. răspunde de îndeplinirea tuturor acțiunilor de monitorizare incluse în Anexa B și 
raportarea rezultatelor monitorizării către Vestmoldtransgaz. 

6.3. Verificarea Sistemului de Management   

Condițiile de verificare a Sistemului de Management, sunt împărțite pe trei nivele după cum reiese din 
tabelul de mai jos.  

Auditarea Sistemului de Management 

Nivel Obiectiv Responsabil Descriere 

Nivel 
1 

Auditare 
Sisteme de 
Management 
Vestmoldtransg
az 

Vestmoldtransg
az   

Aceste audituri au scopul de a evalua elementele 
Sistemului de Managementul Sănătății, Securității și de 
Mediu și evaluarea constantă a conformității acestora pe 
parcursul Proiectului. 

Nivel 
2 

Audit Planuri de 
management de 
mediu și social 

Vestmoldtransg
az 

Aceste audituri sunt efectuate de echipa Vestmoldtransgaz  
pentru a confirma respectarea de către Companie și de 
către contractorii săi a acestor Planuri 

Nivel 
3 

Audit propriu al 
Contractorului 

Contractor Aceste audituri vor fi efectuate de contractori pentru a 
confirma respectarea de către ei și de către subcontractorii 
lor a Planurilor specifice de Managementul Construcțiilor, 
Mediului și Aspectelor Sociale și a propriului sistem de 
Managementul Sănătății, Securității și de Mediu. 
Contractorii principali se vor asigura că se vor trimite la 
Vestmoldtransgaz rapoartele de audit. 

Pe lângă cele de mai sus se preconizează audituri privind aspectele de reglementare și vizite de 
monitorizarea respectării condițiilor creditorilor. Natura și structura acestora va fi confirmată cu 
instituțiile de reglementare și cu creditorii. 
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6.4. Indicatori cheie de performanță  (KPI) 

Atât procesele generale de monitorizare cât și cele de verificare a sistemului de management necesită 
dezvoltarea unor Indicatori cheie de performanță robuști (KPI - Key Performance Indicators). Aceștia 
sunt reprezentați de măsurători cantitative sau calitative utilizate pentru a măsura performanța de-a 
lungul timpului și pot fi utilizați pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control. 

Indicatorii de performanță considerați relevanți pentru acest Plan de Management al Traversării Apelor 
sunt prezentați în Tabelul de mai jos. 

Indicatori cheie de performanță (KPI) 

ID KPI 
Țintă/Acțiune 
Valoare prag 

Măsuri de 
monitorizare 

Măsuri de 
management, 

atenuare asociate   

KPI-001 

Numărul de 
neconformități cu 
cerințele acestui Plan 
raportate 

Zero pe an 

 

 

WC Mon 1 la 
WC Mon 8 

Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 

KPI-002 

Numărul de 
neconformități închise în 
urma acțiunilor corective 
asumate în termenul 
definit (stabilit de la caz la 
caz) 

100% din 
neconformități 
remediate în 
termenul stabilit 

WC Mon 1 la 
WC Mon 8 

Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 

KPI-003 

Timp suplimentar (raportat 
la  planificat) petrecut 
pentru realizarea 
activităților de construcție 
în apă / traversări de ape 
 

Zero zile   N/A WC M-03 

KPI-004 
Număr de posibile 
incidente (near misses) 
raportate 

N/A N/A N/A 

KPI-005 

Numărul de reclamații din 
partea comunității în ceea 
ce privește turbiditatea 
apei 

Zero reclamații pe 
an  

 

N/A  
Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 

KPI-006 
% din personal care a 
beneficiat de formare 
relevantă și adecvată 

 
100%  

WC Mon 6 
A se vedea secțiunea 
6.5 

KPI-007 
Număr de posibile 
incidente de poluarea apei 

Zero pe lună 
WC Mon 2 to 
WC Mon 5 

Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 
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Cerințele specifice de auditare pentru verificarea fiecărei măsuri de management și control descrise în 
Anexa A acestui Plan de Management sunt identificate în Anexa B. Aceasta include identificarea nivelului 
de audit relevant (1 la 3) ce trebuie derulat. 

6.5. Instruire 

Nevoile de instruire pentru tot personalul CIS GAZ, cât și pentru subcontractori trebuie 
identificate de la început, înainte de începerea lucrărilor de construcție,și se va elabora un plan de 
instruire. Contractorii vor fi obligați să se asigure că toți lucrătorii care desfășoară activități de 
construcție în imediata apropiere a cursurilor de apă, și anume a celor legate de traversarea apelor, vor 
primi o pregătire specializată adecvată, astfel încât să controleze și să atenueze impactul proiectului 
asupra modului normal de curgere a apei și asupra calității apei, asupra dăunării potențiale asupra 
ecosistemelor de apă și afectării altor utilizatori din aval. O instruire adecvată trebuie, de asemenea, e 
oferită celor care sunt obligați să monitorizeze respectarea cerințelor legate de traversarea. 
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Anexa A: Acțiuni de management și măsuri de atenuare  

 

Ref. Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respo
nsabil 

* 
 Proces de verificare 

WC
M-01 

Resurse de 
apă 

Planificare 
Traversări 

ape 

Activitățile de traversare a apelor se vor planifica astfel 
încât să nu perturbe activitățile ecologice din râu (ex. 
sezonul de reproducere), în funcție de rezultatele Studiului 
viețuitoarelor acvatice. Dacă nu se așteaptă activități 
ecologice în cursurile de apă în timpul verii, traversarea apei 
trebuie planificată în timpul verii când debitele sunt mici și 
nivelul apei este scăzut. În cazul fluxurilor sezoniere, 
traversarea trebuie planificată atunci când fluxul este uscat. 

În timpul 
stabilirii 

graficului 
de execuție 

C 

Planificarea 
traversării 

apelor/programarea 
și revizuirea 

rezultatelor Studiului 
viețuitoarelor 

acvatice 

WC
M-02 

Procedura de 
traversare a 

apelor 

Instalarea 
conductei 

Traversări 
ape 

Traversarea cursurilor de ape va fi efectuată în 
conformitate cu bunele practice internaționale în industrie 

În timpul 
traversării 

apelor 
C 

Inspecții și audituri 
regulate în fronturile 
de lucru/traversări 

de ape 

WC
M-03 

Controlul 
eroziunii și 

calității apei 

Traversarea 
apelor – 

grafic  

Traversări 
ape 

Activitățile de construcție pe sursa de apă (inclusiv săpare, 
instalare de conducte, rambleu, precum și restaurarea 
contururilor albiei) se vor efectua în cel mai scurt timp 
posibil pentru a limita eroziunea malurilor râurilor și 
efectele adverse asupra calității apei și a biodiversității 

Continuu  
(în timpul 
traversării 

prin 
săpătură în 

șanț 
deschis) 

C 

Revizuirea planificării 
traversării apelor / 

programarea, 
încadrarea în timpul 

planificat și 
respectarea 

planificării ulterioare 
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Ref. Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respo
nsabil 

* 
 Proces de verificare 

WC
M-04 Controlul 

eroziunii 
General 

Traversări 
ape 

Implementarea tuturor măsurilor privind controlul eroziunii 
malurilor râurilor, conform autorizațiilor privind 
managementul apei  

În timpul 
traversării 

apelor 
C Inspecții vizuale 

WC
M-05 

Controlul 
eroziunii 

Curățarea 
vegetatiei 
ripariane 

Traversări 
ape 

Vegetația riverană va fi defrișata imediat înainte de 
realizarea trecerii, pentru a minimiza eroziunea malurilor 

Înainte de 
traversarea 

prin 
săpătură în 

șanț 
deschis 

C 

Revizuirea planificării 
proiectului, a 

trversării râurilor și a 
timpului de curățare 

a vegetației 

WC
M-06 

Controlul 
eroziunii și 

calității apei 

Controlul 
scurgerilor 

de 
sedimente 

Zone cu 
pantă 

direcționată 
spre cursurile 

de apă 

În zonele cu pantă direcționată spre cursurile de apă este 
necesară evitarea scurgerii sedimentelor spre cursurile de 
apă. Acest lucru poate fi realizat prin: 
•  Aplicarea structurilor de control al eroziunii (pături, 
carpete, materialelor geo- textile), pe pante înainte de 
începerea lucrărilor. 
• Ca alternativă la cele de mai sus, pantele direcționate spre 
cursurile de apă pot fi circulate în amonte și în aval pentru a 
îmbunătăți stabilitatea solului. 
• Instalarea sacilor de nisip sau pietriș de-a lungul zonei de 
lucru pentru absorbirea oricăror sedimente sau altor 
scurgeri înainte ca acestea să ajungă la cursurile de apă. 

Înainte de 
etapa de 

construcție  
C 

Inspecții vizuale 
asupra structurilor 
privind controlul 
eroziunii au altor 

măsuri pentru a evita 
scurgerile de 

sediment să ajungă în 
cursurile de apă 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
TRAVERSARII APELOR  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 26,070 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIOANELOR UNGHENI SI NISPORENI 

Pagina 

26 /  51 

 
 

Document Nr. CIS – PMTA-01 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 26 of 51                  

 

Ref. Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respo
nsabil 

* 
 Proces de verificare 

WC
M-07 Controlul 

eroziunii 
Acces în 

trafic  

Toate 
cursurile de 

apă 

Traficul aferent acitivităților de construcții va traversa 
cursurile de apă pe podurile și drumurile existente. 

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C 

Revizuirea tematicii 
de instruire și 

inspecții vizuale 

WC
M-08 Procedura de 

traversare a 
apelor 

Păstrarea 
apei în afara 
zonelor de 

lucrări 

Toate 
cursurile de 

apă 

Utilizarea tehnicilor de izolare adecvate pentru a păstra apa 
în afara zonelor de lucrări, în acest fel prevnind înnămolirea 
(măsuri standard de controlul poluării)  

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C 

Inspecții vizuale 
pentru 

implementarea 
tehnicilor de izolare 

indicate 

WC
M-09 

Calitatea 
apelor de 
suprafață 

Ape uzate 

Toate 
cursurile de 

apă, în 
particular în 
apropierea 

traversărilor 
de apă 

Preveniți ca toate apele uzate (inclusiv apa de scurgere de 
pe fronturile de lucru) să pătrundă în corpurile de apă de 
suprafață fără o evaluare și tratare prealabilă, dacă este 
necesar. 
 

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C 

Revizuirea și 
inspecția planificată a 

stocării și colectării 
apelor uzate; audit al 

rezultatelor 
monitorizării calității 

apelor uzate  

WC
M-10 

Calitatea 
apelor de 
suprafață 

Beton 
Toate 

cursurile de 
apă 

Controlul amplasării betonului în/ sau în apropierea oricărui 
curs de apă, pentru a minimiza riscul de poluare 

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C Inspectii vizuale 
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Ref. Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respo
nsabil 

* 
 Proces de verificare 

WC
M-11 

Procedura de 
traversare a 

apelor 

Îngroparea 
conductei 

Traversări de 
ape 

Nivelul și materialul patului natural al cursului de apă 
trebuie menținute pe cât posibil. Conducta trebuie 
îngropată sub nivelul patului natural pentru a permite 
menținerea nivelului patului natural. 

în timpul 
constructiei 
/ traversări 

de ape 

C Inspectii vizuale 

WC
M-12 

Procedura de 
traversare a 

apelor 

Îngroparea 
conductei 

Traversări de 
ape 

Conducta ar trebui îngropată în adâncime astfel încât să nu 
fie expusă în timpul debitelor mari ale râurilor. 

în timpul 
constructiei 
/ traversări 

de ape 

C Inspectii vizuale 

WC
M-13 

Controlul 
eroziunii / 

Procedura de 
traversare a 

apelor 

Instalarea 
conductelor 

Traversări de 
ape 

Conducta nu trebuie instalată în canal sau acolo unde ar 
putea împiedica fluxurile mari, pentru a limita riscul 
deteriorării țevii și eroziunea patului. 

în timpul 
constructiei 
/ traversări 

de ape 

C Inspectii vizuale 

WC
M-14 

Procedura de 
traversare a 

apelor 
Debit Toate râurile 

Debiturile / regimurile naturale de curgere trebuie 
menținute în timpul lucrărilor în cursurile de apă, pe cât 
posibil, în orice moment, deoarece variațiile vitezei apei pot 
provoca eroziunea malurilor corpurilor de apă sau 
depunerea sedimentelor transportate pe fund.  
Lucrările propuse nu trebuie să influențeze sau să modifice 
(doar în măsură foarte mica), regimul de curgere a apelor 
subterane, pentru  evitarea  fenomenelor de înmlăștinire  
sau sărăturare a solurilor din zonele adiacente. 

în timpul 
constructiei 
/ traversări 

de ape 

C 

Audit privind 
rezultatele 

monitorizării 
debitului 
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Ref. Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respo
nsabil 

* 
 Proces de verificare 

WC
M-15 

Procedura de 
traversare a 

apelor 
Debit Toate râurile 

Construcția traversărilor de apă de suprafață va încerca să 
asigure impactul minim al întreruperii debitului râului, prin 
identificarea utilizatorilor din aval și determinarea nevoilor 
lor de alimentare cu apă din râu și prin adoptarea unor 
măsuri precum devierea canalelor pentru a asigura o 
întrerupere minimă a fluxului. 

în timpul 
constructiei 
/ traversări 

de ape 

C 

Revizuirea 
declarațiilor de 

metodă 
Inspectii vizuale  

WC
M-17 

Controlul 
eroziunii și 
restaurare 

Stabilizare 
Traversări de 

ape 

Toate malurile corpurilor de apă și digurile de apărare vor fi 
restabilite la contururile pre-construcției și până la o stare 
stabilă, la finalizarea lucrărilor traversării apelor. 

După 
finalizarea 

traversărilo
r în 

săpătură în 
șanț 

deschis 

C 

Revizuirea 
construcției/ 

Revizuirea 
declarațiilor de 

metodă 
Inspectii vizuale 

WC
M-18 

Restaurare 
Revegetarea 

zonelor  
ripariane 

Traversări de 
ape 

Utilizarea materialelor curate, native în timpul lucrărilor de 
restaurare a patului și a malurilor. În particular, stratul de 
vegetație ar trebui salvat și stocat pentru a ajuta la 
restaurarea malurilor în urma construcției. 

După 
execuție 

C 

Revizuirea 
declarațiilor de 

metodă 
Inspectii vizuale  

WC
M-19 

Restaurare 
Revegetarea 

zonelor  
ripariane 

Toate 
cursurile de 

apă 

În apropierea cursurilor de apă, asigurați-vă că o restaurare 
similară este implementată și realizată: de ex. materialul, 
profilul și vegetația malurilor râurilor ar trebui să fie 
menținute, geo-membrana poate fi utilizată pentru a 
menține malurile (acolo unde este necesar). 

După 
execuție 

C 

Revizuirea 
declarațiilor de 

metodă 
Inspectii vizuale  
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Ref. Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respo
nsabil 

* 
 Proces de verificare 

WC
M-20 

Controlul 
eroziunii și 
restaurare 

Stabilizare 
Traversări de 

ape 

Toate zonele disturbate de lucrări vor fi restabilite imediat. 
Acolo unde sunt prezente, pentru restaurarea albiei, vor fi 
folosite pietrișul existent și materialele pietruite ale albiei și 
malurilor. Pentru stabilizarea malurilor abrupte și a 
povârnișurilor vor fi folosite Saltele Reno și gabioane . 
 

După 
finalizarea 

traversărilo
r în 

săpătură în 
șanț 

deschis 

C 

Revizuirea 
construcției/ 

Revizuirea 
declarațiilor de 

metodă 
Inspectii vizuale 

WC
M-21 

Controlul 
eroziunii și 
restaurare 

Stabilizare/ 
Revegetarea 

zonelor  
ripariane 

Traversări de 
ape 

Zonele riverane perturbate vor fi revegetate cu iarbă de 
conservare sau specii de plante indigene 

După 
finalizarea 

traversărilo
r în 

săpătură în 
șanț 

deschis 

C 

Revizuirea 
declarațiilor de 

metodă 
Inspectii vizuale  

LEGENDĂ: 

VMTG – Vestmoldtransgaz 

C – Contractor și subcontractor 

* Responsabil, în contextul acestui tabel, se referă la partea care va fi răspunzătoare de implementarea în teren a acțiunilor de atenuare/management.  În orice 
moment, însă, Vestmoltransgaz răspunde de asigurarea faptului că aceste măsuri de atenuare și acțiuni de management sunt într-adevăr implementate de 
partea responsabilă (de ea însăși sau de altele). Acest lucru implică monitorizarea / auditarea periodică a activităților și emiterea și urmărirea acțiunilor corective, 
în cazul în care acestea sunt necesare.   
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Anexa B: Cerințe de monitorizare 

Ref. Activitate Descriere Parametru Locație Standarde Frecvență 
KPI 

(Nivel 
1/2/3) 

WC 
Mon 1 

Monitorizarea 
conformării 

Analiza și aprobarea  Planul de Management al 
Traversării Apelor - 
document 

N/A Corelarea cu 
Planul cadru de 
Management al 
traversării 
apelor al  VMTG  

O lună înainte de 
începerea 
lucrărilor 

1 & 2 

WC 
Mon 2 

Monitorizarea 
debitului 

Atunci când sunt autorizate 
extrageri de apă sau receptori 
sensibili de biodiversitate la 2 
km în aval se va măsura debitul 
în amonte de lucrările de 
construcție a traversărilor de 
ape. 

Debit (m3/sec) Imediat în 
amonte de 
activitățile de 
construcție la 
orice traversare 
a apelor 

N/A – se va 
stabili o bază 

Zilnic (sau cum 
sunt instruiți de 
către Specialistul 
în bioriversitate) în 
timpul lucrărilor în 
albia râului 

2 & 3 

WC 
Mon 3 

Monitorizarea 
debitului 

Atunci când sunt autorizate 
extrageri de apă sau receptori 
sensibili de biodiversitate la 2 
km în aval se va măsura debitul 
în aval de lucrările de 
construcție a traversărilor de 
ape. 

Debit (m3/sec) La interval de 
500 m pe 2 km 
în aval de 
activitățile de 
construcție  

TBD Zilnic (sau cum 
sunt instruiți de 
către Specialistul 
în bioriversitate) în 
timpul lucrărilor în 
albia râului 

2 & 3 
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Ref. Activitate Descriere Parametru Locație Standarde Frecvență 
KPI 

(Nivel 
1/2/3) 

WC 
Mon 4 

Instruire Audit al înregistrărilor pentru a 

demonstra că toți angajații 

contractorilor/subcontractorilor 

au primit instruire relevantă 

Evidența instruirilor Toate 
amplasamentele 
traversărilor de 
ape 

Nivel de 
instruire cerut 

Lunar  2 & 3 

WC 
Mon 5 

Restaurare Inspecția malurilor râurilor și a 
oricăror diguri de apărare 
associate împotriva inundațiilor  

Eroziunea profilului 
malurilor și distrugerea 
digurilor de apărare 
împotriva inundațiilor  

Toate 
amplasamentele 
traversărilor de 
ape 

Nu există nici o 
eroziune a 
malurilor 
râurilor, iar 
structurile de 
apărare 
împotriva 
inundațiilor nu 
sunt 
deteriorate 

Imediat după 
construcție și apoi 
6 luni pe o 
perioadă 3 ani 

2 & 3 

WC 

Mon 6 

Restaurare Inspecția profilului albiei râului 

și a șanțului conductei 

Spălarea în jurul conductei 

și eroziunea profilului albiei 

râului 

Toate 

amplasamentele 

traversărilor de 

ape 

Nu există 

spălări ale 

conductei de 

jur împrejur sau 

eroziunea 

profilului albiei 

râului 

Imediat după 

construcție și apoi 

6 luni pe o 

perioadă de 3 ani 

2 & 3 
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Anexa C: Legislație relevantă   

Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea traversării apelor și a Directivelor/Regulamentelor europene pe care le transpune sunt 
prezentate în tabelul de mai jos.  

 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea apelor Correspondence with European Directives / Decisions 

Legea Apelor nr. 272 din 23.12.2011, cu modificările și completările 
ulterioare 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978 

Parţial armonizată cu Directivele Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 
privind tratarea apelor urbane reziduale şi nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 
1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse 
agricole, cu directivele Parlamentului European şi ale Consiliului: nr. 
2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru de politică 
comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 februarie 
2006 privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat; nr. 2007/60/CE din 23 
octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii; nr. 
2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului 
în domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării, protecţiei şi 
folosinţei apelor. 

Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor 
uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile 
urbane şi rurale 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350537 

Transpune parţial prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 
1991 privind tratarea apelor urbane reziduale 
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Anexa D: Traversări de râuri  

 

 

Nr. crt. Cod Denumire râu 

 
 

Debit Q1% 
(mc/s) 

 
 

Locația 
(km) 

Tehnici de traversare 
deschisă 

FOD 
(m) 

Durată execuție 

Total 
lungime 

(m) 

Lestare 
conductă 

(m) 

Total 
(zile) 

lucratoare 

Lucrare în 
albia râului 

(zile) 

Lotul 1 60 40 733 50 5 

1 TA 1 Râul Balta 118 1+515   733 40 - 

2 TA 2 Râul Delia 131  4+980 60 40 
 

 10 5 

Lotul 2 30 10  10 5 

3 TA 19 Râul Bîc 111  35+280 30 10  
 

 10 5 
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Anexa E: Traversări de canale 

 

Nr. Cod Nume canal Locația Tehnici de traversare deschisă FOD 
(m) 

Stare 
 Lungime 

totală (m) 
Lestare 

conductă  
(m) 

Lotul 1 

1.  TA 3 Pârâu 5+320 33 10 - Fara apa 

2.  TA 4 Canal 5+357 30 10 - Fara apa 

3.  TA 5 Pârâu 19+490 26 10 - Fara apa 

4.  TA 6 Pârâu 19+554 30 10 - Fara apa 

5.  TA 7 Canal 25+682 30 10 - Fara apa 

6.  TA 8 Canal 26+058 27 10 - Fara apa 
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Anexa F: Tehnici de traversare 

Traversările apelor cu conducta se execută, de regulă, prin două metode: 

- Traversări prin săpătură în șanț deschis, cu conducta lestată; 
- Traversări prin foraj orizontal dirijat.  

Aceste metode de traversare sunt prezentate succint în tabelul următor: 

METODA DESCRIEREA METODEI 

TRAVERSĂRI PRIN SĂPĂTURĂ ÎN ŞANŢ DESCHIS 

Săpătură în şanţ deschis 

(OPEN CUT – OC) 

Este necesară decuparea prealabilă a suprafeţei pe întreaga lăţime sau pe secţiuni, conform acordului obţinut de la 

autorităţile implicate, şi executarea excavaţiei până la cota de pozare a conductei. Dacă sunt necesare tuburi de protecţie, 

acestea trebuie să se sprijine pe o fundaţie stabilă. 

TRAVERSĂRI FĂRĂ ŞANŢ DESCHIS 

Foraj orizontal dirijat 

(Horizontal Directional 

Drilling – HDD) 

Dintr-o groapă de poziţie se execută un foraj pilot; utilajul de forare dirijabil realizează, cu ajutorul unei suspensii de forare 

prin jet de înaltă presiune, un tunel. Suspensia de forare (amestec de apă, bentonită și aditivi) dislocă pământul, transportă 

materialul dislocat în gropi, susţine microtunelul și reduce frecarea. După ce scula de forare ajunge precis în groapa ţintă se 

montează capetele de lărgire. Prin rotirea şi tragerea capului de lărgire prin tunelul pilot, acesta se lărgeşte la dimensiunea 

dorită; imediat după ultima lărgire are loc o calibrare; de capul de calibrare se prinde conducta ce trebuie trasă. Suspensia 

de forare are și rol de lubrifiant între conductă și pereţii microtunelului. Localizarea tridimensională a capului de forare se 

bazează pe emiterea de date de către un emiţător montat în capul de forare către un receptor de date; astfel se poate 

localiza exact adâncimea, poziţia în axa longitudinală și înclinaţia capului de forare. Conductele montate prin foraj orizontal 

dirijat nu pot fi pozate în tub de protecţie datorită razei de curbură. 
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A. Execuția lucrărilor de traversări de ape în șanț deschis, cu conducta lestată 
Succesiunea tehnologică este următoarea:  

1. Se betonează în poligonul de prefabricate (stația de betonare) țevile care vor forma firul subtraversării, conform detaliului de betonare (lestare); 
2. Se transportă la secțiunea de traversare țevile betonate; 
3. Se îmbină pe mal tronsoanele de țeavă care formează firul traversării, izolate și betonate în stație; 
4. Se betonează la fața locului sudurile de întregire, după ce acestea au fost izolate; 
5. Se montează prin sudare curbele de revenire în fir a traversării (cele din plan vertical); 
6. Se execută excavația șanțului conductei până la cota prevăzută în proiect; 
7. Se lansează conducta în șanț prin tragere, de pe malul opus, și cu ajutorul lansatoarelor; 
8. Se execută un batardou, care să protejeze pentru început, malul stâng; apa este deviată spre malul drept; în interiorul incintei se scade nivelul apei, se execută 

lucrările de umplutură, refacere grindă rezemare pereu, refacere pereu betonat, etc. 
9. Se dezafectează porțiunile de închidere amonte/aval ale batardoului; 
10. Se execută închiderea amonte/aval ale batardoului aferent malului drept și se execută în interiorul acestei incinte lucrările de refacere a malului drept; apa este 

deviată spre malul stâng. 
11. După aducerea malurilor la forma inițială, batardoul se dezafectează. 

Operațiunile de la punctele 8 și 10 pot fi schimbate între ele, funcție de configurația albiei. 

Lestul conductei este constituit dintr-un înveliș din beton armat (beton clasa C20/25) cu grosimea de 13 cm, corespunzând unui coeficient de lestare de 1,35. 

Armătura este din plasă sudată tip STNB. 

Protecția pasivă a conductei DN 600 montată subteran se realizează pe firul conductei cu izolație cu polietilenă de tip HDPE corespunzătoare clasei B3 în 

conformitate cu standardul SR EN ISO 21809-1. Grosimea minimă a izolației va fi de 3,1 mm. La sudurile de întregire ale conductei montată subteran se vor 

folosi manșoane termocontractabile alese și aplicate conform SR EN 12068:2002. Grosimea minimă a manșoanelor termocontractabile va fi de 3 mm. 
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B. Execuția lucrărilor de traversări de ape prin foraj orizontal dirijat 
Operaţiuni premergătoare lucrărilor de foraj orizontal dirijat 

Înaintea începerii lucrărilor va fi întocmit un raport care să precizeze următoarele : 

- suprafaţa totală a zonei de lucru; 
- profilul rampei de lansare, inclusiv poziţia suporţilor şi distanţa între lansatoare; 
- valoarea forţei de tracţiune pe conductă la începutul, în timpul și la sfârșitul forajului; 
- viteza de avansare; 
- profilul teoretic de foraj; 
- stratul vegetal din zonă trebuie îndepărtat și depozitat separat; 
- suprafaţa și punctele de început şi sfârșit a forajului trebuiesc delimitate cu ajutorul ţărușilor; 
- toate sudurile trebuiesc verificate prin gamagrafiere; 
- tronsoanele de conductă trebuie puse pe suporţi care să permită tragerea. În urma tragerii suporţii nu trebuie să deterioreze izolaţia conductei; 
- înaintea tragerii și după tragere trebuie realizată o verificare a rezistivităţii și a continuităţii izolaţiei; 
- toleranţa permisă trebuie să fie mai mică de 1 m în plan orizontal și 0.5 m în plan vertical faţă de profilul teoretic de foraj; 
- parametrii folosiţi pentru calculul efortului de tracţiune şi presiunea fluidului în timpul tragerii trebuiesc înregistrate în permanenţă; 
- în timpul operaţiei conducta de transport trebuie obturată până când aceasta va fi racordată. 
- după executarea lucrărilor, suprafaţa de lucru trebuie readusă la starea iniţială.  

Forajul direcţional dirijat utilizează principiul injecţiei sub înaltă presiune a fluidelor de foraj concomitent cu rotirea mecanică a sculei de foraj (sapei). 

Precizia de pozare a conductei prin foraj va fi asigurată prin localizarea electromagnetică permanentă a sapei. 

Modul efectiv de realizare al lucrărilor de foraj 

a) Verificare profil teren pe axul forajului cu aparatură specifică lucrărilor topografice.  

b) Întocmirea reţelei de picheţi pentru desfăşurarea cablului de detecţie:  
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Utilajul de foraj este dotat cu sistemul de detecţie ce necesita desfăşurarea unui cablu izolat pe suprafaţa terenului in zona dintre utilaj și canalul de fugă, 

respectiv zona dintre canalul de fugă și punctul de lansare a conductei. Pe acest cablu se transmit date seriale necesare la localizarea emiţătorului aflat in 

motorul de foraj. Astfel se poate localiza exact adâncimea, poziţia în axa longitudinală și înclinaţia capului de forare. 

c) Executarea forajului pilot 
Dintr-o groapă de poziţie se forează cu un utilaj de forare prin introducerea prăjinilor in sol, urmărind cu precizie traseul forajului. Urmărirea se face cu sistemul 

de detecţie. Utilajul de forare dirijabil realizează cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de înaltă presiune un tunel. Suspensia de forare (amestec de apă, 

bentonită și aditiv) dislocă pământul, transportă materialul dislocat în gropi, susţine microtunelul și reduce frecarea; în mod uzual aceasta suspensie din 

bentonita are greutatea specifica de 1,1-1,2 t/mc, în cazul nostru aceasta suspensie s-a proiectat la o greutate specifica de 1,18 t/mc. Bentonita are în compoziţia 

sa, argila montmorillonitica care are un grad de impermeabilitate foarte ridicat, iar după un timp relativ scurt aceasta se întăreşte.  

- Diametrul motorului de foraj: 200mm 
- Lungime prăjina foraj: 8m ÷ 11 m 
- Diametrul prăjina: 168,3 mm (6 5/8”) 

d) Dublarea în lungime a coloanei de foraj 

e)  Lărgirea găurii forate 
În urma forajului pilot rezulta gaura forata la diametrul de 200 mm. În vederea tragerii conductei de diametru 610 mm se va largi în trepte gaura până la 

diametrul de 1000 mm cu un regim de foraj precis determinat: 

- prima lărgire: diametrul: 400mm; 
- lărgirea a doua: d = 600 mm; 
- lărgirea a treia: d = 800 mm; 
- lărgirea a patra: d=1000 mm; 

Fluidul de foraj consta in amestecarea energica a bentonitei cu apa respectând proporţiile determinate pe baza analizelor. Bentonita provine dintr-un mineral 

prezent in natura care nu este modificat chimic și care, potrivit legislaţiei in vigoare, nu face parte din categoria substanţelor și preparatelor chimice periculoase. 

Amestecarea se face in instalaţia speciala de barbotaj prevăzută cu un bazin care are două compartimente de barbotaj și pentru recirculare. 
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Pentru transportul detritusului rezultat in procesul de foraj se pompează suspensie de foraj ce se recircula din gropile de intrare respectiv ieșire a forajului. 

Recircularea se face printr-un sistem de site vibratoare ce separa detritusul (sol dislocat) rezultat. Circuitul fluidului de foraj este următorul:  

- în haba se prepară fluidul de foraj natural dispersat ( apă și bentonită cu conţinut ridicat de argila montmorillonitica ); 
- din aceasta este preluat fluidul de foraj, gata preparat, în alta haba de lucru de unde prin intermediul unei pompe de înaltă presiune este pompat la utilajul de 

foraj prin furtune de înaltă presiune; 
- în timpul forajului, fluidul de foraj transportă materialul dislocat către groapa de poziţie de unde este dirijat prin intermediul unui jgheab metalic către o haba 

metalica; 
- din această habă metalică fluidul de foraj “contaminat” este preluat către sitele vibratoare în care se separă particulele solide de fluid; 
- după separare se prelevează probe din fluidul de foraj și dacă este necesar acesta se aditivează pentru a se aduce la greutatea specifică proiectată; 
- solidul separat este încărcat în auto şi transportat; 
- aceste operaţii sunt repetitive și se efectuează pe toată durata de execuţie a forajului; Menţinerea calităţii fluidului de foraj în parametrii de proiectare este 

absolut obligatorie operaţiei de foraj; 

f) Tragerea conductei 
Se face cu utilajul de foraj, imediat după capul de lărgire (lărgirea a 4-a) se prinde conducta care trebuie trasă.  Conducta este lansată de pe malul opus amplasării 

instalaţiei de foraj. La capătul de tragere al conductei se va suda pe diametrul ţevii un inel din oţel beton OB 37  20-22 mm, având rol de protecţie mecanică. 

Pentru atenuarea forţei arhimedice datorată plasării în noroi bentonitic a conductei de oţel, aceasta se va îngreuna prin introducerea unei conducte PEHD 

diametrul 400 mm și umplere cu apă în spaţiul inelar (dintre exterior PEHD și interior OL) 

Tubul de protecție al fibrei optice senzitive se trage după prima lărgire. 

Utilajul de foraj are ca unităţi de lucru: 

-      Foreza, cu ajutorul căreia se efectuează și tragerea conductei în gaura forată; 

-      Pompa de presiune fluid foraj, necesar pentru regimul de lucru al motorului de foraj și al sapelor de foraj;  

-      Unitatea de comanda;  

-      Unitatea de recirculare noroi foraj; 
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-      Unitatea de preparare fluid de foraj. 

La încheierea lucrărilor trebuie încheiat un raport care trebuie să precizeze: 

- profilul longitudinal al conductei cu valorile razelor de curbură 

- măsurările efectuate în timpul forajului, referitoare la presiune, debit fluid de foraj, forţa de tracţiune, coordonatele x, y, z ale sapei, şi orice alte 

date relevant
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Anexa G: Proceduri si instructiuni specifice la subtraversarea apelor .  

 

PLAN DE LUCRU  
- SUBTRAVERSARI CU FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT -  

 
1. DATE GENERALE  

 
2. GENERALITATI  

 
3. ABORDAREA TRAVERSARII CURSURILOR DE APA IN CADRUL PROIECTULUI 

 
4. MASURI PENTRU ATENUAREA IMPACTULUI LA TRAVERSAREA CURSURILOR DE APA  

 
5. RESPONSABILITATI 

  
 

1. DATE GENERALE  
 

PARTI CONTRACTANTE  
 

BENEFICIAR  VESTMOLDTRANGAZ SRL Republica Moldova, Mun.Chisinau, Str.Stefan Cel Mare 
180.bir 515 
 

LIDER ASOCIERE CIS GAZ SA , Santana de Mures, Str.Voinicenilor, Nr.686, Jud.Mures, Romania  
 

SUBCONTRACTANT SC REVIVO SRL , Medias, Str. Titus Andronic, Nr.11, Jud. Sibiu, Romania 

 
 
 
2. GENERALITATI  
Activitatile de constructie in vederea realizarii proiectului pot avea efecte negative asupra mediului 
acvatic si a utilizatorilor apelor.  
 
2.1 Scop  
Prezentul plan defineste actiunile si masurile necesare pentru managementul traversarii cursurilor de 
apa de catre CIS GAZ SA si subcontractori, in concordanta cu cerintele legale aplicabile, cerintele din 
caietul de sarcini, Planul de management al traversarii cursurilor de apa, Acordul de mediu si avizele 
de gospodarire a apelor.  
Acest plan acopera atat impacturile accidentale, cat si cele planificate datorita traversarii cursurilor de 
apa.  
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2.2 Domeniu de aplicare  
Prezentul plan se aplica pentru toate activitatile de management al traversarii cursurilor de apa in 

santierele CIS GAZ SA- Proiect : CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE 

DIN ROMANIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II PE DIRECTIA IASI-

UNGHENI-CHISINAU, LOT I . 

 
2.3 Legislatie aplicabila  
Legea nr.272/ 2011, Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
2.4 Definitii si Prescurtari  
2.4.1 Definitii N/A  

2.4.2 Prescurtari  
- TD – Traversare drum  

- FOD – Foraj Orizontal Dirijat (Horizontal Directional Drilling)  

- THC – Traversari hidro canale  

- TA – Traversari ape  
 
 
 
3.ABORDAREA TRAVERSARII CURSURILOR DE APA IN CADRUL PROIECTULUI 
 
3.1Subtraversare rauri prin foraj orizontal dirijat  
 
 

Nr. 
crt. 

Cod Denumire râu 

 
 

Debit 
Q1% 

(mc/s) 
 
 

Locația 
(km) 

Tehnici de traversare 
deschisă 

FOD 
(m) 

Durată execuție 

Total 
lungime 

(m) 

Lestare 
conductă 

(m) 

Total 
(zile) 

lucratoare 

Lucrare 
în albia 
râului 
(zile) 

Lotul 1 60 40 733 50 5 

1 TA 1 Râul Balta 118 1+515   733 40 - 

2 TA 2 Râul Delia 131  4+980 60 40 
 

 10 5 
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3.2 Subtraversare canale prin foraj orizontal dirijat  

Nr. Cod Nume canal Locația Tehnici de 
traversare deschisă 

FOD 
(m) 

Stare 
 

Lungime 
totală 

(m) 

Lestare 
conductă  

(m) 

Lotul 1 

2.  TA 3 Pârâu 5+320 33 10 - Fara apa 

3.  TA 4 Canal 5+357 30 10 - Fara apa 

4.  TA 5 Pârâu 19+490 26 10 - Fara apa 

5.  TA 6 Pârâu 19+554 30 10 - Fara apa 

6.  TA 7 Canal 25+682 30 10 - Fara apa 

7.  TA 8 Canal 26+058 27 10 - Fara apa 

 

 

Succesiunea activitatilor in cazul subtraversarilor prin tehnologia foraj orizontal dirijat si modul de 

desfasurare a acestora sunt prezentate in Procedura de lucru: 

PROCEDEU DE EXECUTIE A FORAJULUI ORIZONTAL DIRIJAT 

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ hidrodinamic, dirijat si axat pe 

trei principii tehnologice de baza: 

1. Utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance; 

2. Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii sub presiune 

inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita proprietatilor 

tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de 

foraj si agent de ungere); 

3. Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul unui 

emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sapei, care transmite in permanenta 

parametrii, precum si adancimea la care se afla sapa, inclinarea sapei in % si orientarea varfului sapei 

in sistem orar. Aceste informatii sunt primite la suprafata terenului de un receptor-emitator portabil, 

care le afiseaz a in orice moment si le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza executia forajului 

pilot. 

Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe 

ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe langa datele de mai sus, sonda din interiorul sapei 

mai transmite informatii cu privire la temperatura mediului in care se afla si gradul de incarcare a 
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bateriilor care o alimenteaza. Pe baza datelor primite, navigatorul (persoana care dirijeaza executia 

forajului pilot) transmite in permanenta operatorului instructiuni de orientare si inaintare a sapei, 

permitand astfel respectarea traseului proiectat si evitand contactul cu retelele subterane cunoscute 

si iesind la suprafata in punctul prestabilit, precizia fiind d e ±5 cm. 

 

 

 

 

ETAPE TEHNOLOGICE: 

Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive: 

 

 

1. Etapa initiala, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de 

forare la inaintare, presarea later ala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereti, gaura 

de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat. 
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2. Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea indepartata a 

forajului, in locuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu cca. 30% si retragerea la punctul 

initial de plecare (unde se afla echipamentul de foraj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata 

cu retragerea coloanei de sprijin impreuna cu largitorul, coloana se completeaza in urma cu sprijin de 

foraj, astfel incat, desi largitorul se aproprie in permanenta de echipamentul de foraj, lungimea 

intregii 

coloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la suprafata. 

Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se ajunge la 

diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest diametru 

trebuie sa fie cu cca. 40-50% mai mare decat diametrul tevii care se pozeaza. 

De exemplu pentru montarea conductei DN 600 mm, tunelul va fi largit pina la diametru de 1000 mm, 

cu regim de foraj precis determinat astfel incat la fiecare unitate de volum de sol dislocate se va 

pompa 4 unitati de fluid de foraj. 

 

 

3. Etapa a 3-a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime largiri cu largitorul 

final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren. Intreg 

ansamblul format din: cuplaj rotativ, capul largitor, capul de prindere a tevii si teava este tras prin 

deschiderea executata in capul primelor doua etape, catre echipamentul de foraj. Cand intreg 

ansamblul este scos la suprafata, la amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si prindere 

sunt detasate de teava, aceasta ramanand in subteran, in acest fel atingandu -se scopul intregii 

operatii. A doua largire executata la tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul 

sapat si de a-l compacta, astfel ca, datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol de stabilizare si 

lubrefiere, peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de 

timp (de ordinul a cateva zile), suficienta pentru a permite tragerea tevii fara pericol. 

Pozarea tevii 

La finalul largirii tunelui, curatirii si stabilizarii acestuia, ultima etapa este tragerea conductei in tunelul 

obtinut. 

Conducta se amplaseaza pe role pentru a asigura o reducere a fortelor de frecare la suprafata si 

protectia izolatiei. 
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Deasemenea anterior tragerii, conducta este balastata pentru centrarea acesteia pe tunelul foratin 

scopul reducerii frecarilor cu peretii tunelului(forta arhimedica).Balastarea se realizeaza prin 

introducerea in conducta a unei cantitati de apa calculata astfel incat greutatea ei creste iar fortele 

sunt echilibrate. 

 

Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din compozitia noroiului de 

foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde sa ocupe intregul spatiu ramas, 

astfel incat, in final, teava pozata va fi in contact direct cu pamantul pe intreaga suprafata. Intregul 

proces de executie a lucrarii va cuprinde: 

a). Radiodetectie in verificarea planurilor de situatie puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii si/sau 

efectuarea investigatiilor de teren cu ajutorul echipamentului georadar, pentru depistarea 

obstacolelor existente;  

b). Prelucrarea informatiilor obtinute; 

c). Alegerea traseului forajului, impus de obstacolele depistate si de materialul tevii si aprobarea lui de 

catre proiectant; 

d). Executia forajului propriu-zis, conform etapelor tehnologice descrise si pozarea tevii; 

e). Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de  

 Prepararea fluidului de foraj 

Suspensia de forare este o componenta importanta a sistemului. Ea disloca pamantul, transporta 

materialul dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce frecarea dintre acesta si produs 

(conducte).Suspensia de forare se realizeaza dintr-un amestec de apa si bentonita (argila naturala 

solubila in apa, biodegradabila) si este specifica fiecarui sol in parte. Amestecul de apa si bentonita 

este legat de parametrii fizici ai solului, parametri stabiliti prin cercetari geologice. Conducta este 

pozata (fara a fi supusa unor tensiuni suplimentare) intr-asa numita turta de filtrare care inconjoara de 

jur imprejur produsul. 

La suspensiile de forare folosim exclusiv produse care nu prezinta nici un pericol pentru mediul 

inconjurator. 

Fluidul de foraj se obtine prin mixarea bentonitei cu proprietati biodegradabile cu apa , in 

echipamente speciale, respectand proportia recomandata de producator pentru a obtine vascozitatea 

necesara. 
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Pentru evacuarea din tunel a solului disclocat, in procesului de forare se pompeaza fluid de foraj care 

se intoarce in groapa de intrare , respective de iesire a forajului.Din aceste gropi o pare din fluidul de 

foraj este transportat catre sistemele de reiclare care readuc fluidul la parametrii si reintroduce fluidul 

in circuit. 

 

Sistem de mixare / reciclare fluid de foraj 

 

EXECUTIA GROPILOR DE POZITIE 

Pentru realizarea subtraversarii vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si groapa de capat) 

. Scopul gropilor de pozitie este urmatorul:  

- colectarea noroiului de foraj, 

- spatiu de cuplare – decuplare scule foraj, 

- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie. 

Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura, cu dulapi de lemn sau metalici 

asezati orizontal. 

 

 

Echipamente folosite: 
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Nr. crt Denumire Observatii 

1 Utilaj de foraj orizontal dirijat Vermeer D130x150 60t 

2 Utilaj de foraj orizontal dirijat Vermeer D220x300 100t 

3 Sistem de radiolocatie Digitrak F5 Falcon  

4 Sistem de loactie Digitrak F5 cu fir  

5 Ssistem de mixare si pompare flui de foraj Performix 
SL8000 

3 buc 

6 Sistem de reciclare fluid de foraj RMS50 1 buc 

 

 

 

4. PRINCIPALELE MASURI PENTRU ATENUAREA IMPACTULUI LA TRAVERSAREA CURSURILOR DE 
APA  

Nr. crt.  Masura de atenuare  

1  Se vor urmarii buletinele meteorologice/ hidrologice pentru scoaterea utilajelor in afara 
zonei inundabile, in cazul cresterii cotelor apelor. Realizarea lucrarilor de traversare a apei 
in timpul perioadelor cand apele sunt scazute.  



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
TRAVERSARII APELOR  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 26,070 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIOANELOR UNGHENI SI NISPORENI 

Pagina 

49 /  51 

 
 

Document Nr. CIS – PMTA-01 //1250/1/2017; Rev. 1 Pagina | 49 

2  Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai caile de acces aprobate prin proiect.  

3  Utilajele si echipamentele utilizate la executarea lucrarilor de traversare a cursurilor de apa 
vor fi in perfecta stare de functionare, cu reviziile tehnice la zi.  

4  Se vor lua masuri pentru impiedicarea patrunderii in cursurile de apa a apelor reziduale 
rezultate din activitatile tehnologice.  

5  Pentru restaurarea terenului, la terminarea lucrarilor se va utiliza stratul de vegetatie initial 
care a fost indepartat si depozitat la inceperea lucrarilor.  

6  La pozarea conductelor, trebuie sa se respecte adancimea de pozare prevazuta in proiectul 
de executie, astfel incat conducta sa nu fie exepusa in timp fluxurilor mari de apa.  

7  Se va evita realizarea de puncte de traversare prin albia raurilor a drumurilor tehnologice.  

8  La finalizarea lucrarilor de traversare a apei malurile de aparare impotriva inundatiilor vor fi 
intotdeauna restaurate.  

9  Pentru executia lucrarilor de traversare ape in zone speciale/ sensibile, se vor respecta 
toate masurile prevazute in permisele obtinute de la apele romane si in Planurile de 
Biodiversitate.  

10  Nu se vor utiliza ca elemente suport pentru pichetare nici un fel de structuri artificiale sau 
naturale de la nivelul corpurilor de ape. Se va marca inclusiv sectorul de apa traversat prin 
intinderea unei benzi sau funii ce ofera o buna vizibilitate, la o inaltime potrivita, astfel 
incat sa nu poata fi agatata de plutitori sau variatii ale nivelelor de scurgere.  

11  Resturile vegetale se vor depozita pe amplasamente distincte, o perioada ce nu va depasi 3 
zile, urmand ca acestea sa fie inglobate in masa de sol vegetal in scopul cresterii 
continutului organic.  
Stivele de material vegetal se vor amenaja in afara albiilor.  

12  Decopertarea solului vegetal se va realiza cu maxima atentie, depunerea stivelor de sol 
vegetal urmand a se realiza inafara albiilor.  
Decopertarea se va realiza, pe o adancime ce nu va depasi 30 cm, luandu-se masuri pentru 
evitarea aparitiei de eroziuni datorate scurgerilor spre cursul de apa.  

13  Colectarea deseurilor pe categorii din zona de lucru si predarea catre societati autorizate.  

14  Marcarea clara a fasiei de lucru si instalarea unor panouri de avertizare/ atentionare acolo 
unde este cazul.  

15  La traversarea cursurilor de apa se vor respecta prevederile avizelor de gospodarire a 
apelor.  

16  In perioada de executie a lucrarilor se vor respecta cu strictete normele de lucru si 
tehnologiile de executie, pentru a preveni accidentele cu pierderi de materiale in albia 
raurilor.  

17  cat posibil pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative asupra apelor.  

18 
 

Evitarea riscului antrenarii materialelor de constructii atunci cand lucrarile se desfasoara in 
proximitatea cursurilor de apa.  

19 
 

Deversarea apelor uzate neepurate si a namolurilor din decantoare in apele de suprafata 
sau subterane, este interzisa.  

20 
 

Depozitarea deseurilor de orice tip in cursuri de apa, este interzisa.  
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21  Spalarea utilajelor si mijloacelor de transport in corpurile de apa de suprafata este 
interzisa.  

22  Depozitarea materialelor si stationarea utilajelor in albia minora sau majora a cursurilor 
de apa, este interzisa.  

23  Depozitarea de materiale lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse 
viiturilor, este interzisa.  

24  Pe timpul executiei lucrarilor si dupa terminarea acestora, albia va fi degajata de orice 
materiale care impiedica scurgerea normala a apelor.  

25  In cazul producerii de poluari accidentale, inudatii sau la aparitia altor situatii critice pe 
cursurile de apa se vor intreprinde masuri imediate de inlaturare a factorilor generatori de 
poluare si se vor anunta autoritatile responsabile cu protectia apelor, precum si utilizatorii 
de apa afectati.  

26  Colectarea si tratarea tuturor apelor uzate care vor rezulta din organizarile de santier se 
vor face astfel incat sa nu aiba impact asupra apelor.  

27  Traficul de constructie va traversa cursurile de apa, daca este posibil, prin poduri si 
drumuri existente, un apeduct, care va fi dimensionat astfel incat sa nu restrictioneze 
curgerea in cursul de apa si sa permita trecerea pestilor si a altor organisme acvatice.  

28  Evitarea realizarii punctelor de trecere a drumurilor tehnologice prin albia raului.  

29  Instalarea conductei ingropate si a traversarilor de rau in conformitate cu cele 
mai bune practici aplicabile  

 

5. RESPONSABILITATI  
In cazul producerii de poluari accidentale, inundatii sau la aparitia altor situatii critice pe cursurile de 
apa se vor intreprinde masuri imediate de inlaturare a factorilor generatori de poluare, se vor anunta 
responsabilii de mediu ai VESTMOLDTRANGAZ SRL si ai liderului de asociere CIS GAZ SA, autoritatile 
responsabile cu protectia apelor si protectia mediului.  
5.1.Managerul de proiect/ seful de santier:  
- Asigura conformarea executiei cu cerintele din acest Plan;  

 
- Are responsabilitatea generala pentru implementarea cerintelor din acest Plan, precum si din 
procedeul de lucru ale caietului de sarcini, Acordul de mediu, avizele de gospodarire a apelor si Planul 
de management al traversarii cursurilor de apa elaborat de Vestmoldtrangaz SRL..  
 
- Realizeaza lucrarea conform procedurilor si proiectului;  

- Coordoneaza intreaga activitate in santier;  

- Asigura personal calificat si instruit pentru realizarea lucrarii;  

- Instruieste personalul si semneaza procesele verbale;  

- Asigura inregistrarile necesare cartii tehnice a constructiei/instalatiiei;  

- Semneaza procesul verbal.  
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5.2 Responsabilul de mediu  
- Se asigura ca toate activitatile desfasurate in santier sunt conforme cu cerintele din Planul de 
management privind traversarea cursurilor de apa aplicabil proiectului;  

- Verifica respectarea cu strictete conditiile din Proiectul Tehnic/ Acordul de mediu;  

- Realizeaza inspectii de rutina pe amplasamentele de lucru pentru a se asigura ca toate activitatile 
sunt desfasurate conform cu Plan de Managementul al traversarilor cursurilor de apa;  

- Raporteaza toate riscurile, neconformitatile si incidentele in conformitate cu prezentul plan;  

- Se asigura ca sunt luate masurile necesare pentru remedierea neconformitatilor;  

- Instruieste si se asigura ca executia lucrarii se realizeaza cu respectarea cerintelor de mediu 
aplicabile lucrarii;  

- Efectueaza inspectii in santier, propune, stabileste, raporteaza si urmareste masurile in vederea 
eliminarii neconformitatilor constatate in legatura cu cerintele de mediu aplicabile;  

- Participa la intreprinderea masurilor, comunica cu reprezentantii Vestmoldtrangaz SRL si cu 
autoritatile din domeniu.  
 
In cazul producerii de poluari accidentale, inundatii sau la aparitia altor situatii critice pe cursurile de 

apa se vor intreprinde masuri immediate de inlaturare a factorilor generatori de poluare, se vor 

anunta responsabilii de mediu ai  Vestmoldtrangaz SRL si ai liderului de asociere CIS GAZ SA, 

autoritatile responsabile cu protectia apelor si protectia mediului.  

5.3 Responsabil QA/QC  
- Asigura implementarea procedurii;  

- Instruieste personalul implicat in executie;  

- Verifica daca lucrarile se efectueaza conform procedurii;  

- Intocmeste procesele verbale aferente procedurii;  

- Convoaca reprezentatii beneficiarului.  
 
5.4 Executant  
- Executa/realizeaza lucrarea in conformitate cu cerintele proiectului si ale procedurilor/instructiunilor 
aplicabile;  

- Se asigura ca echipamentele/utilajele/dispozitivele sunt functionale si calibrate, inainte de inceperea 
lucrului;  

- Comunica pericolele iminente.  
 

 


