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ADMINISTRATOR
DUTU TUDOR ALEXANDRU

RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI ADRESAT
DE CATRE OPERATORII ECONOMICI CARE AU SOLICITAT
ACCES LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

In atentia operatorilor economici interesafi de participarea la procedura de achizitie avdnd
ca obiect ,, Lucrdri privind execufia conductei de interconectare a Sistemului de Transport
Gaze Naturale din Romdnia cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova-
Faza II- directia lasi-Ungheni-Chisindu (7 loturi)”

in baza Art. 132 din Hotararea ANRE nr. 24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile de achizitie a bunurilor, lucririlor si serviciilor utilizate in activitatea
titularilor de licentd din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale si a
operatorilor care furnizeaza serviciul public de alimentare cu ap3 si de canalizare, Comisia de
Achizitii comunica urmétoarele raspunsuri la solicitarile de clarificiri adresate de citre
operatorii economici care au solicitat acces la documentatia de atribuire:

TEHNIC

e Intrebarea nr. 1:

. Referitor la lucrarea Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania
cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova faza II pe directia lasi-Ungheni-
Chisinau ,va rugam sa fiti de acord cu inlocuirea articolelor YCOI1 RON - DIFERENTA PRET
MATERIALE cu coduri numerice.”

Rispuns la intrebarea nr. 1:

Se pot utiliza coduri numerice pentru inlocuirea YCOIRON care nu au corespondent in
programul dvs de devize. Executantii pot oferta propriile consumuri si tehnologii de executie
cu respectarea stricta a cerintelor cantitative si calitative prevdzute in proiectul tehnic, cu
pastrarea numdarului de ordine al articolelor din formularul F3. Listele anexe fiecarui articol vor
face parte din oferta
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e Intrebarea nr. 2:

. Referitor la lucrarea Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania
cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova faza II pe directia Iasi-Ungheni-
Chisinau” , la Obiectul: 0001 - RAION CALARASI L=35890 M, Devizul PP7266 4.1.1/18 -
Subtraversare drum exploatare cu conductd de gaze DN600 (TD 14) , va rugam sa clarificati:
La articolul 9 — se procura CURBA CMF 610/10/L415NE/5/5.2 — 3 buc, iar conform desen
nr.1250/1-19CL-01-01 — se monteaza CURBA CMF 610/12.5/L415NE/90/5.2 — I buc, CURBA
CMF 610/12.5/L415NE/67/5.2 —1 buc si CURBA CMF 610/10/L415NE/10/5.2 —1 buc.”

Riéspuns la intrebarea nr. 2:

La articolul 9 se vor procura astfel:

I buc. curba CMF la 90°, Re=5,2 m @610 x 12,5 mm grosime minima la extrados, din teava
L415NE

1 buc. curba CMF la 10°, Re=5,2 m @610 x 12,5 mm grosime minima la extrados, din teava
L415NE

1 buc. curba CMF la 67°, Re=5,2 m @610 x 12,5 mm grosime minima la extrados, din teava
L415NE

e [lntrebarea nr. 3:

., Referitor la lucrarea Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania
cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova faza II pe directia lasi-Ungheni-
Chisinau, la Obiectul: 0001 - RAION CALARASI L=35890 M, PP7309 4.1.1/61 - Lucrari
aferente montaj robinet sferic DN 600 cu ocolitor DN 200, va rugam sa clarificati:

- La articolul 11 GBOSFI — se procura FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE OTEL AVIND DN= 200 MM — 5 buc,
iar la articolul 12 4425002 se monteaza FLANSA OARBA PN 40 DN=250 OL37-2K ET PU —
1 buc.”

Raspuns la intrebarea nr. 3:
- La articolul 11 GB0O5F1 se vor monta 5 FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE OTEL AVIND DN= 200 MM,;
- Laarticolul 12 4425002 se procura 1 bucata FLANSA OARBA PN 40 DN=200 OL37-2K
ET PU

Nota:
Conform specificatii tehnice robinetele pentru montaj suprateran se vor achizitiona impreuna
cu contraflanse si elemente de legaturd (prezoane, saibe, piulite si garnituri).

intrebarea nr. 4:

,, Referitor la lucrarea Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania
cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova faza Il pe directia lasi-Ungheni-Chisinau
, la Obiectul: 0001 - RAION CALARASI L=35890 M, PP7304 4.1.1/56 - Lucrari aferente
montaj robinet sferic DN 600 cu ocolitor DN 200, va rugam sa clarificati: La articolul 11
GBO5SF1 — se procura FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM. MONT.IN SUDURA
ELECTR.LA CONDUCTE DE OTEL AVIND DN= 200 MM — 5 buc, iar la articolul 12
4425002 se monteaza FLANSA OARBA PN 40 DN=250 OL37-2K ET PU— I buc.”
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Raspuns la intrebarea nr. 4:

- Laarticolul 11 GBO5F1 se vor monta 5 FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE OTEL AVIND DN= 200 MM;

- La articolul 12 4425002 se procura 1 bucata FLANSA OARBA PN 40 DN=200 OL37-2K
ET PU

Nota:
Conform specificatii tehnice robinetele pentru montaj suprateran se vor achizitiona impreuni
cu contraflanse si elemente de legétura (prezoane, saibe, piulite si garnituri).

o intrebarea nr. 5:

. Referitor la lucrarea Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania
cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova faza II pe directia lasi-Ungheni-
Chisinau, va rugam sa ne transmiteti fisa tehnica a covorului PVC fara suport textil.”

Réaspuns la intrebarea nr. 5:
Se va cota banda de cauciuc cu grosime de minim 4 mm, conform desen nr. 1250/1-CB600/13.

o intrebarea nr. 6:

. Referitor la lucrarea Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania
cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova faza II pe directia lasi-Ungheni-
Chisinau” , la Obiectul: 0001 - RAION CALARASI L=35890 M, PP7328 4.1.7/1 Procurare
feava, pentru conducta de transport gaze naturale Raion Calarasi:

- Va rugam sa specificati daca teava de la punctul 001 TEAVA COND.610x6.3mm,
L415NE(X60) SR EN ISO 3183-2013 (33796m) este neizolata si doar cei 42m de la pozitia 002
(TVIZEXT.CU POLIET. HDPE CU CONTROL INTEGRAL AL CORP TV.-42m) se izoleaza
cu polietilena HDPE.

- Va rugam sa clarificati daca teava de la pozitia 003 (TEAVA COND.610x11.0mm,
L415NE(X60) SR EN ISO 3183-2013)- 1091m este neizolata si doar cei 2m de la pozitia 004
(TV IZ. EXT.CU POLIET. HDPE CU CONTROL INTEGRAL AL CORP TV.*-2m) se izoleaza.

- Intotalul de ml de teava este luata in calcul si pierderea?”

Raspuns la intrebarea nr. 6:

- La punctul 001 TEAVA COND.610x6.3mm,L415NE(X60) SR EN ISO 3183-2013
(33796m) se va procura cu izolatie de polietilena de inaltd densitate HDPE, conform SR
EN ISO 21809-1/2011, tip izolatie B3, grosime minima de 3, lmm, conform fisa tehnica nr.
| — Material tubular conducta;

- La punctul 003 TEAVA COND.610x1Imm, L415NE(X60) SR EN ISO 3183-2013
(1091m) se va procura cu izolatie de polietilena de inalta densitate HDPE, conform SR EN
ISO 21809-1/2011, tip izolatie B3, grosime minima de 3,5mm, conform fisa tehnica nr. 1
— Material tubular conducta;

- In totalul de ml pentru material tubular au fost luate in calcul si pierderile tehnologice.

e Intrebarea nr. 7:

,, Referitor la lucrarea Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania
cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova faza II pe directia lasi-Ungheni-
Chisinau, la Obiectul: 0001 - RAION CALARASI L=35890 M, PP7273 4.1.1/25 - Lucrari
aferente montaj robinet sferic DN 600 cu ocolitor DN 200, va rugam sa clarificati: La articolul
11 — se procura FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM. MONT.IN SUDURA
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ELECTR.LA CONDUCTE DE OTEL AVIND DN= 200 MM — 5 buc, iar la articolul 12 se
monteaza FLANSA OARBA PN 40 DN=250 OL37-2K ET PU— 1 buc.”

Réaspuns la intrebarea nr. 7:

- Laarticolul 11 se vor monta 5§ FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM. MONT.IN
SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE OTEL AVIND DN= 200 MM,;

- La articolul 12 se procura 1 bucata FLANSA OARBA PN 40 DN=200 OL37-2K ET PU

Nota:
Conform specificatii tehnice robinetele pentru montaj suprateran se vor achizitiona impreuni
cu contraflanse si elemente de legatura (prezoane, saibe, piulite si garnituri).

e Intrebarea nr. 8:

. Referitor la lucrarea Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din
Romania cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova faza II pe directia lasi-
Ungheni-Chisinau , va rugam sa ne transmiteti desenul de la gara de godevil (aferenta Fisei
tehnice nr. 23 — Gard de lansare godevil DN600 ANSI400 ).”

Réspuns la intrebarea nr. 8:
Deoarece modul constructiv diferd in functie de producitori, la executia acesteia se va tine
cont, respectandu-se cerintele minime din fisa tehnica nr. 23.

SOLICITARI PRIVIND DECALAREA TERMENULUI DE
DEPUNERE A OFERTELOR

Solicitari:

1. Pentru lotul 5- 10 zile lucritoare;
2. Pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- perioada nespecificata;
3. Pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- 05.12.2018.

Réspuns:
Termenul de depunere a ofertelor raimane nemodificat.

Data-limitd de depunere de depunere a ofertelor este 20 Noiembrie 2018, ora 10.00, in
conformitate cu Anuntul privind repetarea procedurii de licitatie deschisd a fost publicat pe
website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL 1n data de 02.11.2018 si in Buletinul Achizitiilor
Publice din Republica Moldova nr. 88/05.11.2018.

Presedintele Comisiei de Achizitii

Tntocmit,
Bordi Madélina-Georgeta
Secret(ar
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