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ADMINISTRATOR
DUTU TU ALEXANDRU

RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI ADRE
DE CATRE OPERATORII ECONOMICI CARE AU SOLICITAT
ACCES LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

In atentia operatorilor economici interesai de participarea la procedura de achizifie avdnd
ca obiect ,, Lucrdri privind execufia conductei de interconectare a Sistemului de Transport
Gaze Naturale din Romdnia cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova-
Faza II- direcfia Insi-Ungheni-Chigindu (7 loturi) ™

in baza Art. 132 din Hotardrea ANRE nr. 24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile de achizifie a bunurilor, lucrarilor si serviciilor utilizate in activitatea
titularilor de licentd din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale si a
operatorilor care furnizeaza serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, Comisia de
Achizitii comunicd urmitoarele rispunsuri la solicitarile de clarificiri adresate de citre
operatorii economici care au solicitat acces la documentatia de atribuire:

JURIDIC, ELIGIBILITATE, ECONOMIC, FINANCIAR

o Intrebarea nr. 1 (Lotul 5 si Lotul 7):

Referitor la: Proiect Contract Lot 5/7

WCu privire la draftul de contract, va rugam sa acceptati ca in anumite situatii, moneda
contractului sa fie stabilita in euro. Totodata, va rugam sa acceptati ca plata facturilor sa fie
efectuata in euro. Solicitam acest lucru indeosebi in situatia in care procedura va fi atribuita
unui operator economic care nu are rezidenta fiscala in Republica Moldova si care, data find
perioada indelungata de timp [At: T I, ar putea suferi pierderi valutare

incasared finala— Tdepmm e oferic
majore. Analizand istoricului cursului de schimb MDL/EUR pe o perioada comparabila cu cea
contractuala, fluctuatiile inregistrate ajung la un procent de 16%, riscul valutar fiind asadar
foarte ridicat in ambele sensuri. Mentionam ca Banca Nationala a Moldovei permite prin
Articolul 20 al Legii privind reglementarea valutara (62-XVI/2018), ca <<pe teritoriul
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Republicii Moldova pldtile si transferurile dintre rezidenti si nerezidenfi se efectueazd in
monedd nationald, de asemenea, in valutd strdind, cu excepfia cazurilor previzute la
alin(2)>>".

Raspuns la intrebarea nr, 1:

Art. 163 din Hotardrea ANRE nr. 24/2017cu privire la aprobarea Regulamentului privind
procedurile de achizitie a bunurilor, lucrdrilor si serviciilor utilizate Tn activitatea titularilor
de licenta din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale si a operatorilor
care furnizeaza serviciul public de alimentare cu api si de canalizare prevede urmitoarele:
,.Operatorii economici vor depune ofertele in moneda nafionald. Beneficiarul poate accepta
depunerea ofertelor in valutd striind in conformitate cu prevederile legislafiei. La evaluare,
ofertele depuse in valuta striina se recalculeazi in moneda nafionalé reiesind din cursul oficial
de schimb al monedei nationale stabilit de Banca Nationala a Moldovei la ziua deschiderii.”
Avand in vedere natura contractului, Beneficiarul a optat pentru stabilirea prefului in Lei
Moldovenesti, fard a accepta alternative.

e Intrebarea nr. 2 (Lotul 5 si Lotul 7):

Referitor la: Proiect Contract Lot 5/7

. Conform articolului 9.11, pentru neexecutatea obligatiei de plata si/sau executarea acesteia
cu intarziere, Beneficiarul datoreaza penalitati de 0.05% din sumele neachitate la scadenta.
Pe de alta parte, Executanul este tinut sa raspunda cu penalitati de pana la 0.1% din Pretul
Contractului. Pentru respectarea echilibrului intre partile contractuale, va solicitam ca
penalitatile suportate de Executant conform 9.2 si 9.13 sa raspunda aceluiasi principiu,
respectiv sa fie in cuantum de maxim 0.05% din Lucrarile neexecutate sau execulate cu
intraziere, si nu din Pretul Contractului.”

Raspuns la intrebarea nr. 2:

Referitor la aplicarea unui regim diferentiat de penalitati, respectiv de 0,1 % si 0,05 % / zi
intArziere, aceasta este justificatd de impactul si riscurile aferente unei eventuale neexecutari
sau executiri necorespunzitoare din partea Executantului. Din perspectiva amintitd, anumite
obligatii sunt considerate esentiale, de unde si regimul sanctionator mai sever aplicabil. In
acelasi timp, raportarea la valoarea totald a contractului si nu la cuantumul valoric al obligatiei
neexecutate este justificata, in principal, de dificultatile si disputele care pot apdrea in practicd
in stabilirea cuantumului amintit sau evaluarea acelor parti neexecutate ale obligatiilor pentru
care se aplica penalitatea. De asemenea, regimul sanctionator propus are ca scop si incurajarea
unei gestiuni riguroase din partea Executantului a obligatiilor care fi revin in cadrul
contractului, avand in vedere impactul negativ major pe care orice intirziere sau executare
necorespunzitoare il poate avea asupra Beneficiarului si proiectului.

e Intrebareanr. 3:

Referitor la: Proiect Contract si Eligibilitate

,, Cu privire la Garantia Contractuala (SGBE), va rugam sa acceptati o completare la articolul
10.4 si sa agreati admisibilitatea Fondului Roman de Garantare a Creditelor Pentru
Intreprinzatorii Privati in vederea emiterii scrisorii de garantie (htip://'www.figc.ro/despre-

noi/istoric/)”
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Raspuns la intrebarea nr, 3:

Beneficiarul nu poate accepta scrisori de garantie emise de citre Fondul Roméan de Garantare
a Creditelor pentru Investitorii Privati, deoarece nu este o institufie bancara, astfel cum s-a
solicitd in documentatia de atribuire aferenti procedurii de achizitie. S-a optat pentru utilizarea
institutiilor bancare, avind in vedere gradul de reglementare mai ridicat al acestora.

e Intrebarea nr. 4:

Referitor la: Proiect Contract si Eligibilitate

. Cu privire la Garantia Contractuala (SGBE), conform articolului 10.1 se solicita ca SGBE
sa fie constituita INAINTE de semnarea contractului. Din practica, institutiile (banci, Jonduri
de garantare elc,) nu emit aceste instrumente de garantare in absenta contractului semnat.
Prin urmare, va rugam sa acceptati ca garantia sa fie constituita intr-un termen rezonabil de
7-10 zile lucratoare de la data semnarii contractului. In acest sens va rugam sa observati ca
acceptarea acestui termen din partea Beneficiarului nu ar schimba in niciun fel sensul
contractului, care, conform art. 5 intra in vigoare doar conditionat de prezentarea SGBE si a
altor asigurari care se vor emite dupa semnarea contractului.”

Rispuns la intrebarea nr. 4:

Solicitarea prezentarii garantiei de buna executie inainte de semnarea contractului este in acord
cu Art. 202 din Regulamentul ANRE nr. 24 / 2017 potrivit cdruia ,,Pand la incheierea
contractului de achizitie, operatorul economic céstigitor este obligat si depuna beneficiarului
asigurarea exccutarii contractului sub forma de garantie contractuald, conform conditiilor
stipulate in documentatia de atribuire.

Referitor la modalitatea de constituire a garantiei contractuale, pe langd transmiterea
rezultatului procedurii de atribuire prin care un ofertant este declarat castigitor, Beneficiarul
va comunica acestuia si o invitatie privind semnarea contractului, cu precizarea unui anumit
termen pentru semnare, la care va ataga si contractul de achizitii de lucréri care va fi semnat.
Astfel, solicitarea prezentirii garantiei de bun executie este in acord cu prevederile legislaici
aplicabile si va riméne neschimbata.

e Intrebarea nr. 5:

Referitor la: Eligibilitate

. Cu privire la Garantia pentru Oferta, care conform Anuntului privind intierea procedurii se
solicita a fi constituita in procent de 3% din valoarea estimate a fecarui lot, va rugam sa

confirmati admisibilitatea emitentului Fondului Roman de Garantare a Creditelor Pentru
Intreprinzatorii Privati, conform modelului de scrisoare atasat.”

Rispuns la intrebarea nr. 5:

Nu suntem de acord cu modelul de scrisoare de garantie inaintata. Scrisoarea de garantie pentru
oferti trebuie si respecte conditiile din Anuntul de initiere a procedurii de atribuire
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SCRISOARE DE GARANTIE
Nr.
pentru participare cu ofertii In procedura de atribuire
a contractului de achizitii de lueriri

Citre:

Avind in vedere procedura pentru atribuirea contractului de achizifii de luerdn (Lucrini privimd
exeengia condnetel de interconectare a Ststenmini de Transport Gaze Natrale din Romenia cn Sisiemul de
Transport Gaze Nanwale din Republica Moldova- Vaza 11- direefia lagi-Ungheni-Chisingun
(Contractul)

in calitate de garant, noi, ASOCIEREA IFN EXTRA FINANCE S.A. & FONDUL ROMAN

DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORI PRIVATI IFN SA, prin
lider al asocicrii 1IFN EXTRA FINANCE S.A,, cu sediul social in

. inregistratd la

avind CUL . inregistrati in Registrul

General al Bancii Nationale a Romaniei sub numirul inregistrati in

Revistrul Special al Bincii Nationale a Romdniei sub numirul RS-PIR-41110076/2017. telefon

prin prezenta ne angajim in mod irevocabil yi

necondifionar si platim in favoarea (Beneficiar), orice suma cerutd

de acesta  pand  la valoarea  garantiei  in suma  de MDL

la prima  sa

cerere nsolita de o declarafie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin Ofertantului

{Ordonatorului) cu sediul

astfel cum sunt acestea prevazute in contractul sus mentionat, fiind
incidente una sau mai multe dintre situatiile de mai jos:

a) ofertantul si-n retras oferta in perioada de valabilitate a
acestein;
b) oferta sa fiind stabilita cistigitoare, ofertantul nu constituie

garantia de buna execulie in perioada de valabilitate a ofertei sau o constituie mai tarziu de 5 zile
de lu semnarea contractului;

¢) oferta sa fiind stabilitd castigitoare, ofertantul a refuzat sa
semneze contractual in perioada de valabilitate a ofertei.

Orice cerere de plata trebuie si contind semnatura reprezentantilor legali ai beneficiarului, care
trebuie sa fie autentilicate de catre banca dumncavoastrii sau de un notar public.

Cereren §i declaratia certificale trebuie si fie primite de edtre noi, la adresa noastril. la dats sau

inainten datei de 23.04.2019. (data de expirare)

Prezenta serisoare de garantie este valabild de la data de 23.10.2018. pand la data de 23.04.2019,

Scrisoaren de garantie devine in mod automat nuld §i neavenita in urmatoarcle situatii:

- in cazul neacceptarii ofertci depuse sau daci contractul a fost incheiat de un alt ofertant,
- dupd expirarea termenului s de valabilitate, indiferent dach acest document ne este restituit saw nu.

Orice modificare a termenilor prezentei serisori de garanie, inclusiv valoarea §i perioada de
valabilitate a garantiei, convenite intre Beneficiar gi Ordonator, se va face cu acordul nostru prealabil, in

caz contrar prezenta serisoare de garantie isi pierde valabilitatea,
Aceastd scrisoare de garantie este supusi legislatiei din Romania in materie

Toate litigiile izvorand din sau in legatura cu prezenta garantie vor fi solutionate de instanta

competenta stabilita conform prevederilor legale in vigoare respectiv, de la sediul Garantului
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o Intrebarea nr. 6

. Referitor la garantia de participare si garantia de buna execufie , va rugam saprecizali in ce
valuta va fi transmisa si daca aceste garantii pot fi emise de catre o societate de asigurari.”

Raspuns la intrebarea nr. 6:

Conform anuntului privind initierea procedurii Garantia pentru oferta va fi constituita prin una
dintre urmatoarele modalitati:

a) prin scrisoare de garantie bancar;

b)prin depunerea sumei intr-un cont bancar, la dispozifia SRL VESTMOLDTRANSGAZ .
Contul bancar al SRL VESTMOLDTRANSGAZ esteMD42AG000000022512333387 deschis
la BC ,,MOLDOVA-AGROINDBANI” SA.

Conform prevederilor din draftul de contract GARANTIA CONTRACTUALA (DE BUNA
EXECUTIE) va fi constituita sub forma unei scrisorii de garantie bancara.

Atét Garantia pentru oferté cat si Garantia contractuald (de buna executie) vor fi constituite in
Lei Moldovenesti (MDL).

Nu se acceptd constituirea garantiilor de cétre o societate de asiguriri.

o fntrebareanr.7

. Va rugam sa precizati cota taxei pe valoare addugatdi ce va fi folosita pentru aceasta oferta.’

Riaspuns la intrebarea nr.7:

Cota standard de TVA este cea aplicabila pe teritoriul Republicii Moldova.

e Intrebarea nr. 8

 Va rugam sa clarificafi in ce valuta se vor emite facturile daca firma executantd are sediul in
spatiul comunitar (Uniunea Europeand).”

Rispuns la intrebarea nr. 8 :

Factura se va emite in moneda contractului - Lei Moldovenesti (MDL).

o Intrebarea nr. 9

. Va rugam sa fiti de acord ca in ultimul an nivelul indicatorului lichiditate curenta sa fie de
minim 1,17."

Riispuns la intrebarea nr. 9 :

In conformitate cu preveden]e Capitolului 9 - Alte Cerinte pct.D Lichiditatea Curenta ,din
cuprinsului Caietului de sarcini privind achizifia lucrdrilor de executie CONDUCTA DE
TRANSPORT GAZE NATURALE UNGHENI — CHISINAU LOT 4 :

,,Ofertantul trebuie sa inregistreze in ultimul an un mvel al indicatorului lichiditate curenti de
minim 1,2 pentru a preveni un risc de neindeplinire a contractului de cétre un ofertant care nu
are capacitate economico - financiard de a sustine implementarea proiectului in termenul si
conditiile impuse prin caietul de sarcini.” Pe cale de consecintd, nu suntem de acord cu
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propunerea inaintatd, avand in vedere faptul ca nivelul solicitat al indicatorului — Lichiditate
Curenta pentru toate cele 7 loturi este 1,20.

e Intrebarea nr. 10

. Va rugam sa confirmati daca autorizatiile / licentele / certificate din Romania si UE sunt
valabile la acesta licitatie”

Raspuns la intrebarea nr. 10 :

Conform art. 105 indice 8 alin. (1) din Legea nr. 183/2018 pentru modificarea Legii 105/2017
privind declararea utilitatii publice pentru lucririle de interes national de constructie a
conductei de transport gaze naturale pe directia Ungheni-Chiginau.

,Prin efectul prezentei legi se recunosc licentele, autorizatiile si alte acte permisive, eliberate
de citre organele statelor membre ale Uniunii Europene, abilitate in modul stabilit de legislatia
statelor respective, persoanelor juridice (operatorilor economici) contractate de citre 1.S.
<<Vestmoldtransgaz>> sau de citre succesorul acesteia in drepturi si obligatii exclusiv pentru
executarea lucrarilor de constructie si/sau de reconstructie a conductei de transport gaze
naturale Tasi-Ungheni—Chisinau.

(2) In sensul alin. (1), recunoasterea licenfelor, autorizatiilor si altor acte permisive
presupune recunoasterea automats, completd si neconditionatd a actelor permisive, precum
acestea sint definite la art. 2 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a
activitatii de intreprinzitor, eliberate de cétre organele statelor membre ale Uniunii Europene,
fard a fi necesari obfinerea altor acte permisive, parcurgerea unor proceduri suplimentare sau
indeplinirea altor formalitati in Republica Moldova.

(3) Tn urma recunoasterii previzute la alin. (1), persoanele juridice (operatorii economici)
care beneficiaza de recunoastere obtin drepturi depline de a desfasura in Republica Moldova
activitatile prevazute in temeiul actelor permisive respective, eliberate de cétre organele
statelor membre ale Uniunii Europene, in conditii egale cu persoanele care pot exercita
activititi similare in temeiul licenfelor, autorizatiilor ori altor acte permisive eliberate de cétre
autorititile emitente ale Republicii Moldova. Licentele, autorizatiile si alte acte permisive
detinute de persoanele juridice (operatorii economici) care beneficiazd de recunoastere
conform alin. (1), eliberate de catre organele statelor membre ale Uniunii Europene, sint
considerate echivalente cu licentele, autorizatiile gi actele permisive corespunzitoare sau
comparabile eliberate de cétre autorititile emitente ale Republicii Moldova.

(4) Tn temeiul recunoasterii prevazute la alin. (1), in termen de 10 zile lucritoare de la data
depunerii cererii de cdfre persoana juridicd (operatorul economic) care beneficiaza de
recunoagtere in conditiile alin. (1), entitatea competentd elibereazd o confirmare privind
recunoasterea actului respectiv. La cerere, persoanele juridice (operatorii economici) indicate
anexeazi fie actele permisive respective, eliberate de catre organele statelor membre ale
Uniunii Europene, fie copiile legalizate de pe acestea. Lipsa sau necliberarca confirmdrii
privind recunoasterea in temeiul prezentului alineat nu afecteazi recunoagterea licentelor,
autorizatiilor si a altor acte permisive in temeiul alin. (1)—~(3).”

o Intrebarea nr. 11

, Va rugam sa ne precizati daca exista garantie de participare la licitatie si daca acesta poate
si sub forma unei polite de asigurarea de la o firma de Asigurare din Romania”
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Rispuns la intrebarea nr. 11:

Conform anuntului privind initierea procedurii, Garantia pentru ofertd (Garantie de participare
la procedura de achizitie) va fi constituita prin una dintre urmétoarele modalitati:

a) prin scrisoare de garantie bancard;

b)prin depunerea sumei intr-un cont bancar, la dispozitia SRL VESTMOLDTRANSGAZ .
Contul bancar al SRL VESTMOLDTRANSGAZ esteMD42AG000000022512333387 deschis
la BC ,,MOLDOVA-AGROINDBANK?” SA.

Nu se accepti constituirea garantiilor de cétre o societate de asiguriri.

e intrebarea nr. 12

. Va rugam sa ne precizali care este modalitatea de a dovedi ca patrimoniul firmelor ce
formeaza Asocierea nu este sechestrat?”

Rispuns la intrebarea nr. 12 :

Potrivit art. 6.2.4 din Caietul de sarcini Ofertantul va depune, printre altele, o Declarafie pe
proprie rispundere (in acest caz fiecare societate ce compune asocierea) din care si rezulte ca
patrimoniul societdtii pe care o reprezintd nu este sechestrat, ce va fi sustinuta de documente
justificative emise de autorititile competente.

e Intrebarea nr. 13
 Va rugam sa ne precizati daca, ca si asociat la acesta procedura poate sa participe si 0
societate aflata in reorganizare? "

Riispuns la infrebarea nr. 13 :

Potrivit Art. 187 din HotérArea cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de
achizitie nr. 24/2017 — operatorul economic poate fi exclus de la participare la procesul de
achizitie in cazul in care este in situatie de insolvabilitate, de lichidare, de suspendare sau de
incetare a activittii, de administrare judiciard sau in orice altd situatie analogica iar conform
Att, 23.1. lit. d) din Contract reiese ci prezentul Contract de achizitii de lucrdri inceteaza si-
si mai produci efectele in cazul in care pentru una dintre pérfi a fost intentati procedura de
insolvabilitate .

Astfel cum rezults din Caietul de sarcini (art. 6.1. si art. 6.2.4.) in vederea calificarii, ofertantul
va trebui si facd dovada ci nu este in stare de insolvabilitate.

Din coroborarea articolelor mentionate rezultd ci, orice operator economic care nu respecté
dispozitiilor legale precum si prevederile documentatiei de atribuire poate fi exclus din
procesul de achizitie.

Astfel, nici ofertantul si nici participantii in calitate de asociati nu trebuie sa fie in procedura
de reorganizare ca urmare a procedurii insolventei .
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TEHNIC

e [Intrebarea nr. 14 (Lotul 5)

Referitor la: Caietul de sarcini aferent Lot 5/ OBIECT 9 — AUTOMATIZARE $I
SECURIZARE CONDUCTA

. Va rugam sa ne transmiteti retetele pentru urmatoarele norme deoarece nu le-am regasit in
caietul de sarcini aferent Lot 5/ OBIECT 9 — AUTOMATIZARE $I SECURIZARE

CONDUCTA."

IZAOIBI EA02B2[1] MIK12C1[2]
1ZA03AI EA02B3[1] MIKI4A1[1]
1Z-MTT EA13B2[1] MIKI7A1[1]
W2J01A1 EF03A1[1] TCA14AI1[1]
YCOIRON ESI6A2+[1] TCA16DI[1]
AUTI1103 ES17B2+[1] TCA17AIL[1]
AUT4803 ET05A2+[1] TCB52A1[1]
AUT6738 ET07A4+{1] TCC23A1[1]
ACA10A2[1] FICO8BJ[1] WI1F21C[1]
ACA10A3[1] FIDO02F[1] W2F02D1[1]
ACA11DI1[1] FJEOID[1] W2HO07A1[1]
ATEOSB[1] FIEO3F[1]

ATE34A03[1] FJHOIT[1]

ATE34B03[1] FIHO3D[1]

ATE35A09[1] MI1KOTA[2]

ATE35B09[1] MIKI1AI[1]

CGOSAI[1]

Rispuns la intrebarea nr. 14:

La solicitarea dumneavoastri, vi transmitem refetele pentru normele solicitate, conform
Anexei nr. 1 la prezenta adresé.

o Intrebarea nr. 15 (Lotul 5)

. Va rugam sa indicati daca consumurile totalizate in Formularele C6,C7,C9,C9 aferente Lot
5/ OBIECT 9 — AUTOMATIZARE SI SECURIZARE CONDUCTA sunt impuse, chiar daca din
formulare F3 reiese o centralizare diferita a consumurilor.”

Riispuns la intrebarea nr. 15:

Executantii au deplini libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de
executie cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevdzute in proiectul tehnic. Se vor
respecta formularele F3.

o Intrebarea nr. 16 (Lotul 5)

,Va rugam sa clarificati Fisele tehnice corecte aferente echipamentelor ce intra in
(Jomponenm Lot 5/ OBIECT 9 — AUTOMATIZARE §I SECURIZARE CONDUCTA; Obiect:
19. PRIZE DE POTENTIAL TRASEUCOND.”
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Rispuns la intrebarea nr. 16:

Fisele tehnice pentru prizele de potential din statiile de robinete sunt FT E-36 si FT E- 43.
Pentru prizele de potential de pe traseul conductei se va respecta FT E-36 numirul de borne
din priza de potential respectd tabelul din capitolul 7.3.6 Marcarea prizelor de potential.

o fintrebarea nr. 17 (Lotul 5)

Lot 5/ OBIECT 9 — AUTOMATIZARE SI SECURIZARE CONDUCT. A /FT E-28 contine
cerintele pentru DETECTOR INTRARE CU CONTACT MAGNETIC INTERIOR. Pe de alta
parte, in F4, FT E-28 face referire la DETECTORI EFRACTIE CAMERA OPERARE. Va
rugam sa clarificati diferentele din denumire.”

Rispuns la intrebarea nr. 17:

Pentru ambele situatii se va respecta denumirea din Fisa tehnicd FT E-28.

o fIntrebarea nr. 18 (LOT 7)

. Referitor la capacitatea de exercitare a activitdfii conform Caietului de Sarcini, articolul
6.2.5., v rugdm sd precizafi dacd licentele/autorizatiile solicitate se pot asigura, respectiv
conditia se poate indeplini de cdtre subanirepenor.”

Rispuns la intrebarea nr. 18 :

Se vor respecta cerintele din Caietului de Sarcini, privind licentele/autorizatiile conform cap.
6.2

o (Intrebarea nr. 19 (LOT 7)

. Referitor la capitolul 7 din Caietului de Sarcini, respectiv punctul d) Planul de execufie §i
punctul f). Vi rugdm sd precizafi dacd cele menfionate la aceste puncte fac obiectul propunerii
tehnice care se depune la licitatie sau se vor intocmi dupd atribuirea contractului. De
asemenea, vi rugdm sd detaliafi ce ar trebui sd cuprindd acest punct la data preddrii ofertei.”

Riispuns la intrebarea nr. 19:

Cerintele de la capitolul 7 din Caictului de Sarcini punctul d) Planul de executie se vor
prezenta la depunerea ofertei, iar cerinfele conform punctului f) se vor elabora dupa semnarea
contractului. Date privind continutul, se regasesc in Caietul de sarcini.

e Intrebarea nr.20 (LOT 7)

, Referitor la listele de cantitdfi, vi rugam sa precizafi dacd la articolele de procurare
materiale se poate cota la “unitate de mdsurd” corespunzdtoare (kg/ml/buc, etc.) si nu “lei”
datoriti faptului cd la acelagi cod de material vor apdrea prefuri diferite. Vezi exemplul
atasat.”
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1062 [W2G07A# |Catiu g energie electricd amat, cu conductoare ¢in cupru de m 40,0000
1KV, pozat in gant eu trecers prin fevi 0 protectie, cu tracfiune
manuald sectjiunea pind 1a 4x18 mmp, f3r3 obstacols sau cu
creutatea specificd pind fa 1.4kgim
1063 |2001032 |FRCCURARE CABLU CYABY-F SXémmp- 140m lel 1,0000
7054 |ECO3GE  |Catiu pentru anergie elecinica cu sactiunsa pand fa 10 mmp m 30,0000
montat cu scoabe pe pod de cablun existent sau pe podin niante
1.6085 20019322 |[FROCURARE CABLU CYABY-F 5X8mmp-20m lei 10000
1065 |EHDIAZ  |Incercarea cablulul de ensrgie electica de maximum 1 kv buc 1.00C0
1667 |AIDIGA  |Legar=a conductoareler [a cleme repantitears sau la bomels tuc 10,0000
aparatelor pninfixare cu surub
1.0658 [EB15A1 Numere si stichete, pentru brangamente, coloans electrics, crcuits] buc 104000
telefonics sau cabiun electncs numers paniru bransaments sau
coloane elecirice
1060 (6710680 |Edicheta tubulare PVC buc 10,0000

|Total manopera {ore} [ |
[Total greutate matesiale [tone) | |

[ [ Material | Mancpera | Utilaj [ Transport | Total |
[Cheltuieli directe | | | |

Alte cheltuieli directs
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contibutia asiguratone pantru %
nmunea

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirects %

|Total Daviz fara TVA |

Obiectul: CLADIRE ADMINISTRATIVA
Devizul: PPE917 CA CIRCUIT ILUMIN.PARTER

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbot Capitalul de fucran UN | Cantitates Preti.lieq;ﬁhr Pretul total {Lei)
i

1.10.1 |EE22A%  |Corp de iluminat Auorescent pentru pisfoans false, avand tue 20000

dimensunile de 300x300 mm
1.10.2 J@mm FROCURARE CORP ILUMINAT LED 1X17W-3 BUC lei 1.-10!!0‘
1.103 |EE228# |Corpde iuminat fuorescent pentru plafoans false, avand bue 93.00C0)

dmensiumile de 300xG600 mm
1704 |2001932 |FROCURARE CORF ILUMINAT LED 1X25,7 W-88 BUC lei 1.2000,
1105 [2001058 |FRCCURARE CORP ILUMINAT LED TX25.7W-25 BUC lei 1000
1705 |EEORB2  |Flafoniera matalica cu glob de sfica montata pe beiur implantabs | tuc 0000
T70.7 20010522 |FROCURARE CORP [LUMINAT LED TX9W-8 BUC lei 10000
1

0. [EEDBR  |Aplica simpia, cbiica sau dreapta, cu glob, montata pe diun gin | buc 11,0000
material plastic

1105 |2001032 |FROCURARE CORF ILUMINAT LED 1X49W-11 BUC lei 1000
110 10|EDDIBE  |Aparat o= comutare, semnalzare pana la 25 a montat ingropat buc 310000

inciusiv doza de aparat _{
770, 1112001032 |[FROCURARE INTRERUPATOR SIMPLU 5T 10417 BUC lei 10000
170 12|2001032 |FROCURARE INTRERUPATOR DUBLU ST 10A-14BUC lel 1.30C0
110132001852 |FROCURARE DOZE APARAT-31 BUC lel 1.00C0)
1.10.14|ED14A%  [Ceasomic electic tuc 110000
170152001038 |[FACCURARE SENZOR MIZCARE INFRAROSU-11 BUC lei 10000
1.

0. E|EADIAR  |Tub de protectis dn matenial plastic montat ingropat cu diametrul | m 0D.20C0
extarior pana ia 25 mm indusiv
10.17|20019322 [FRCCURARE TUB FLEXIBIL 18mm-100m lei 12000
I0.13|EARICE  |Tub g2 pratectie dn material plastic montat aparent pe dbluridin | m 2000000
matenal plastic eu diametrul sxterior pana fa 28 mm inciusiv
1.10.10|20010322 |FROCURARE TUB FLEXISIL 18mm-200m lei 120C0
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Riispuns la intrebarea nr. 20 :
Materialele explicitate prin codul 20019322, se vor cota cu unitatile de masura si cantitatile
explicitate in listele de cantitati.
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e intrebareanr.21 (LOT 1,2,3,4)

. Lipsesc specificatiile care includ in sine:

Cantitatea, diamefrul, grosimea peretilor tevilor §i codurile atribuite fiecarei pozitii ai
gazoductului, care trebuie livrate in locul respectiv de depozitare.”

Riispuns la intrebarea nr. 21 :

Informatii referitoare la materialul tubular se regasesc in Fisa tehnica nr. 1 aferente loturilor
1=4. Tn listele cu cantititi de lucriri si schemele de montaj aferente fiecarui lot, se regasesc
toate datele solicitate.

o Intrebarea nr. 22 (LOT 1,2, 3, 4)

. Lipsesc specificatiile care includ in sine:

Cantitatea, diametrul, grosimea peretilor tevilor, unghiul de curbare, lungimea curbelor si
codurile atribuite fiecdrei pozifii ai gazoductului, care trebuie livrate in locul respectiv de
depozitare. In afara. de aceasta, nu este specificata, necesitatea izolarii pe interior §i exterior
a curbelor - rugam sd precizati daca izolarea este necesara pentru toate curbele i ce fel de
izolare (interioara , exterioara. sau ambele).”

Rispuns la intrebarea nr. 22 :

Informatii referitoare la curbe se regisesc in Fisa tehnicd nr. 2 aferente loturilor 1-4.
Cantitatile necesare, grosimea, respectiv unghiul de curbare se regasesc n listele cu cantitéti
de lucrari aferente fiecirui lot precum si in planurile de situatie, in detaliile de executie si
schemele de montaj. Curbele se vor izola la exterior de catre executant, conform Fisi tehnica
nr. 2 aferente loturilor 1-4.

e fntrebarea nr. 23 (LOT 4)

. Va rugam sa ne transmiteti reteta normelor unde au fost folosite variante la normele de baza.
Exemplu: GA04J1[1]; GAOSJI[1]; GA04J1[2]; GAO08JI[1]; GAlAL[l]; RPGAISAI[];
CO06A1[1]; ACBI2J1[1]; GCOIMI[1]; GAOICI[l]; GAO8GI[I]; GCO3MI[l]; TCAI4A1[1];
TCAISCI[I]; TCA16DIfl]; GAO3CI[l]; DAI9AI[1]"

Raspuns la intrebarea nr. 23 :

Retetele pentru variantele la normele de baza solicitate se regasesc in Anexa nr.l.

e (Intrebarea nr. 24 (LOT 4)

. Va rugam sa ne puneti la dispozitie fisele tehnice a materialelor in format editabil Microsoft
Word.”
Rispuns la intrebarea nr. 24 :

Pentru ofertare se vor folosi Fisele tehnice a materialelor din documentatia de licitatie.
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e Intrebarea nr. 25 (LOT 4)

W Va rugam sa ne precizati daca vizita pe amplasament este conditie de participare la
licitatie? "
Rispuns la intrebarea nr. 25 :

Vizita pe amplasament nu este conditie de participare la licitatie.
e Intrebarea nr. 26 (LOT 4)

. Daca vizita pe amplasament este condifie de participare la licitafie va rugdm stabilirea unei
zile de vizitare amplasament lucrare.”

Raspuns la intrebarea nr. 26 :

Vizita in teren se va face conform precizarilor din caictul de sarcini aferent LOT4.
o Intrebarea nr. 27 (LOT 4)

. Varugam sa fiti de acord ca in cazul LOT 4 sa nu se depuna urmatoarele autorizatii / licente:
. Autorizatie /licenta de proiectare si executie sisteme de alarmare impotriva efractiei
pentru persoane fizice sau juridice

. Autorizatie /licenta de proiectare si executie pentru persoane fizice sau Juridice
autorizate ptr. securilatea la incediu si protectie civila pentru proiectare si executie in
domeniul apararii impotriva incendiilor.

. Autorizatiile /licenta de proiectare linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni
normale 0,4 - 20 KV, posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult
20KV, statii de medie tensiune precum si partea electrica de inalta tensiune.

o Atestat/ licenta pfr executarea de linii eletrice, aeriene sau subterane cu tensiuni
normale de 0,4kV - 20 kV , posturi de transformare cu tensiuni nomiale superioare de cel mult
20 KV , statii de medie tensiune precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de
inalta tensiune.

. Atestat/Licenta proiectare si executie de instalatii electrice exterioare / interioare ptr
incinte

Jeonstructii civile si industriale bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de
0,4KV.

e Persoane autorizate peniru proiectare si executie instalatii in rnedii cu pericol de
explozie.”

Rispuns la intrebarea nr. 27:

Pentru lotul 4 se vor depune documentele aferente bullet (punctelor) 3, 4, 5 si 6 dupid cum
urmeaza:

e Autorizatiile /licenta de proiectare linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni
normale 0,4 - 20 KV , posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel
mult 20KV , statii de medie tensiune precum si partea electrica de inalta tensiune.

o Atestat/ licenta ptr executarea de linii eletrice, aeriene sau subterane cu tensiuni normale
de 0,4kV - 20 kV , posturi de transformare cu tensiuni nomiale superioare de cel mult
20 KV , statii de medie tensiune precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor
de inalta tensiune.
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o Atestat/Licenta proiectare si executie de instalatii electrice exterioare / interioare ptr
incinte
Jconstructii civile si industriale bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de
0,4KV.
o Persoane autorizate pentru proiectare si executie instalatii in rnedii cu pericol de
explozie.

o (intrebarea nr. 28 (LOT 4)

. Va rugam sa precizati daca experienta similara solicitata pentru executie lucrari (in ultimi
3 ani ) se calculeaza de la :

a) Data incheierii procesului verbal de terminare a lucrarilor ( de la data terminarii tuturor
lucrarilor aferente partilor/obiectelor/sectoarelor din constructie si efectuarea receptiei la
terminarea lucrarilor )

sau

b) Data semnarii procesului verbal de receptie finald ( receptia finald dupd data expirarii
perioadei de garantie.)”

Raspuns la intrebarea nr. 28 :

Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini pet. 9. Alte cerinte. A. experienfa similard. cu
mentiunea ca este vorba de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

e fIntrebarea nr.29 (LOT 4)

In fisa tehnica nr.1 - Material Tubular fir conducta la nr.5 Cerinte izolare teava este
specificata grosimea minima de 3.5 pentru grosimnea de 11 mm a materialului tubular.

In cap. 5.2 Generalitati se precieaza umdfoarele:

Protectia pasiva a conductei DN600 montata subteran se realizeaza pe firul conductei cu
izolatie cu polietilena de tip HDPE corespunzatoare clasei B3 in conformitate cu standardul
SR EN ISO 21809 -1.

Grosimea minima a izolatiei va fi de 3,1 mm. Inalegerea grosimii izolafei se va
respecta

tabelul 2 din standardul SR EN ISO 21809 - 1

Va rugam sa ne transmiteti care este grosimea minima pentru aplicare profectie pasiva a
conductei DN600 montata subteran se realizeaza pe firul conductei cu izolatie cu polietilena
de tip HDPE?"

Rispuns la intrebarea nr. 29 :

Se vor respecta cerintele de izolare a materialului tubular din F isa tehnicd nr.1, dupid cum

urmeaza.

e pentru teava DN600 cu grosimea de 11mm, grosimea minima a izolatiei este 3,5mm,
corespunzatoare clasei B3, tabel 2, conform SR EN ISO 21 809-1

o pentru teava DN600 cu grosima de 6,3mm, grosimea minima a izolatiei este 3,1mm,
corespunzatoare clasei B3, tabel 2, conform SR EN ISO 21809-1

e pentru teava Dn300 cu grosimea de 7,1mm, grosimea minima a izolatiei este 3,1mm,
corespunzatoare clasei B3, tabel 2, conform SR EN ISO 21809-1
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o Intrebarea nr. 30 (LOT 4)
. Solicitarea de clarificari nr.13 cu referire la Devize PP7425
Va rugam clavificati faptul ca in acest deviz apa are ca si unitate de masura buc. "

Rispuns la intrebarea nr. 30
Se vor cota 3,23 mc apa.

o intrebarea nr. 31 (LOT 4)
. Solicitarea de clarificari nr.14 cu referire la Devize PP7426, PP7427, PP7432
Va rugam sa precizati cantitatea corecta pentru protectia mecanica suplimentara.”

Riispuns la intrebarea nr, 31

Cantitatea care se va cota pentru protectia mecanica suplimentara este dupa cum urmeaza:
Deviz PP7426

Poz.22 - se vorcota 10265,00 mp

P0z.23 - se vor cota 977,60 mp

Deviz PP7432
P0z.30 - se vor cota 1313,45 mp
Poz.37 - se vor cota 48,30 mp

Deviz PP7427
Nu avem protectie mecanicé suplimentara.

e Intrebare nr. 32 (LOT 7)

. Referitor la listele de cantitati , avand in vedere faptul ca am constatat numeroase
neconcordante intre listele anexe ale articolelor (codurile de procurare materiale) si articolele
propriu zise , va rugam sa confirmati faptul ca fiecare ofertant poate sa utilizeze resurse /
consumuri proprii pentru compunerea articolelor, eliminandu-se asifel constrangerea
ofertantilor de a prezenta listele anexe flecarui articol, cu respectarea stricta a instructiunilor
tehnice din caietele de sarcini si a norme lor in vigoare.”

Rispuns la intrebarea nr. 32

Executantii pot oferta propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea stricta a
cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, cu pastrarea numarului de
ordine al articolelor din formularul F3. Listele anexe fiecarui articol vor face parte din oferta.

e Intrebare nr. 33 (LOT 7)

 Referitor la listele de cantitati instalatii, va rugam sa corelati cantitatile de la articolele de
montaj utilaje cu articolele de procurare.”

Raspuns la intrebarea nr. 33:
Anexam formularele F4 corelate. Cantitatile se vor cota dupa cum urmeaza:
In formularul F4, aferent obiectului >Cladire administrativa’”:
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- art. 17 — Patch Panel 24 porturi UTP, se vor procura 21 bue.

- art. 49 — Detector de miscare PIR360 grade adresabil, se vor procura 4 bue.

- art. 59 — Camera supraveghere IP de interior, se vor procura 19 buc.

- art. 61 — Suport camera video pentru interior se vor procura 21 bue.

- art. 62 — Media convertor, se vor procura 8 buc.

- art. 67 — Cutie metalica etansa, se vor procura 4 buc.

- art. 99 — Aer conditionat 24000BTU, se vor procura 2 buc.

- art. 130 — Filtru impuritati apa D=125mm(cu sita), se vor procura 4 buc.
In formularul F4, aferent obiectului >’ Atelier mecanic’”:

- art. 6 — Radiator tip 22,H=500, L=1000, se vor procura 2 bue.

- art. 7 — Radiator tip 22,H=500, L=1200, se vor procura 9 buc.

- art. 8 — Radiator tip 22,H=500, L=1400, se vor procura 3 buc.

- art. 9 — Radiator tip 22,H=500, L=1600, se vor procura 8 buc.

- art. 10 — Cap termostatic, se vor procura 18 bue.

- art. 11 —Robinet coltar tur, se vor procura 22 buc.

- art. 12 — Robinet coltar retur, se vor procura 22 bue.

- art. 13 — Robinet sferic de golire Dn15, se vor procura 2 bue.

- art. 14 — Robinet sferic Dn25, se vor procura 2 buc.
In formularul F4, aferent obiectului >*Laborator’’:

- art. 10 — Radiator tip 22,H=500, L=500, se vor procura 2 buc.

- art. 12 — Radiator tip 22,H=500, L=900, se vor procura 4 buc.

- art. 13 — Radiator tip 22,H=500, L=1200, se vor procura 8 buc.

- art. 14 — Radiator tip 33,H=900, L=1200, se vor procura 1 buc.

- art. 15 — Cap termostatic, se vor procura 14 buc.

- art. 16 — Robinet coltar tur, se vor procura 16 buc.

- art. 17 — Robinet coltar retur, se vor procura 16 buc.

- art. 18 — Centrala termica Q=150kW,complet echipata, se vor procura 3 buc.

- art. 21 — Pompa circulatie incalzire ( Q=19,4mc/h, H=12,9mcA, Pmax =10bar), se vor

procura 2 buc.

- art. 21 — Pompa umplere circuit incalzire ( Q=0,2me/h, H=35mcA), se vor procura 2

bue.

In devizul PP6940 CA MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC, aferent obiectului *’Cladire
administrativa®’,

art. 1.33.11 20591 - Electrician automatizare categoria Speciala 80 ore - reprezinti montajul
sistemului de stingere cu butelie gaz INERGEN

In devizul PP6944 CA MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC, aferent obiectului >’Cladire
administrativd’’, la art. 1.37.6 ESO1A1+ - Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de
interior zid de beton/caramida, normala de interior se va cota 19 bue.

In devizul PP6944 CA MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC, aferent obiectului *’Cladire
administrativa®’, art. 1.37.9 ES12A2+ - Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si
transport video server montat in rack - 4 bue. i art.1.37.10 ES12B1+ - Montaj echipamente
diverse de preluare, adaptare si transport multiplexor montat in carcasa - 4 bue., reprezintd

montajul mediaconvertoarelor (8 buc.)
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e Intrebare nr. 34 (LOT 7)

 Referitor la listele de utilaje , va rugam sa precizati in clar corespondenta dintre fisele tehnice
ale echipamentelor si echipamentele enumerate in formularul F4 Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale, mentionand in formularul F4 in dreptul coloanei 6 numarul fisei
tehnice corespunzatoare.”

Rispuns la intrebarea nr. 34:
Atasam formularele F4, completate pe coloana 6.

Pregedintele Comisiei de Achizifii
LUCA BOGDAN- M

Intocmit,
Bordi Madilina-Georgeta
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