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RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI ADRESATE
DE CATRE OPERATORII ECONOMICI CARE AU SOLICITAT
ACCES LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRFE,

In atentia operatorilor economici interesafi de participarea la procedura de achizifie avind
ca obiect , Lucrdri privind execufia conductei de interconectare a Sistenului de Transport
Gaze Naturale din Romdnia cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova-
Faza 11- direcfia lasi-Ungheni-Chiginéu (7 loturi) "

in baza Art. 132 din Hotivdrea ANRE nr. 24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile de achizitie a bunurilor, lucririlor si serviciilor utilizate in activitatea
titularilor de licent din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale si a
operatorilor care furnizeazi serviciul public de alimentare cu api si de canalizare, Comisia de
Achizifii comunicii urmitoarele rispunsuri la solicitirile de clarificiri adresate de citre
operatorii economici care au solicitat acces la documentatia de atribuire:

JURIDIC, ELIGIBILITATE, ECONOMIC, FINANCIAR

o Intrebarea nr. 36:

wAvdnd invedere cerinfele tehnice gi/sau profesionale previzute la punctul 6.2 din caietul de
sarcini aferent Lotului 5,va supunem atenfiei dispozifiile Regulamentului privind procedurile
de achizifie a bunurilor, lucrdrilor gi serviciilor utilizate in activitatea titularilor de licentd din
secloarele electroenergelic, termoenergelic, gazelor naturale i a operatorilor care Jurnizeazdi
serviciul public de alimentare cu apd si de canalizare aprobat prin Hotdrdrea ANRE nr,
2472017

w128, Prin formularea cerinfelor in caietul de sarcini, beneficiarul oblige operatorul economic
si indice in ofertd partea din contract pe care intentioneazd si o subcontracteze
intreprinderilor afiliate sau unor terti, precum i s descrie subcontractantii propusi.
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129. Se interzice definirea specificatiilor tehnice in caietul de sarcini, prin indicarea: f)
oricédror altor cerinfe care ar favoriza unul sau mai mulfi operatori economici.

206, Contractul se considerd incheiat la data semndrii acestuia de cdtre pdrti si nu poate fi
transmis de cdtre operatorul economic castigdtor, aliui operator economic pentru executare
dar poate fi executat parfial de subcontractanfi, dacd acest fapt a fost indicat in ofertd
Jormulatd si evaluatd de beneficiar.”

In acest sens si in considerarea faptului ¢d actuald formulare a cerintelor de la punctul 6.2.1
din caietul de sarcini ar incaled prevederile ardtate mai sus, va rugdm sd modificafi cerinfele
astfel incdt sd fie posibild subcontractarea si a altor pdrfi din lucrdrile contractate, fard a se
limita la lucrdrile privind utilitdfile. A limita subcontractarea in acest mod inseamnd limitarea
aplicdrii textelor de mai sus, lucru nepermis in lipsa unei norme legale care sa specific astfel,
in mod expres.”

Réspuns la intrebarea nr. 36:

in urma analizdrii dispozitiilor legale invocate precum si a intregului cuprins al Hotérarii
ANRE nr. 24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de achizitie a
bunurilor, lucrdrilor si serviciilor utilizate in activitatea titularilor de licentd din sectoarele
clectroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale si a operatorilor care furnizeaza serviciul
public de alimentare cu apd si de canalizare, din Republica Moldova nu a fost identificatd nicio
prevedere care si interzicd Beneficiarului posibilitatea de a stabili limitele subcontractérii in
cadrul contractului de achizitii de lucrari.

[imitarea subcontractirii la lucririle previzute in Art. 6.2.1. din Caietul de sarcini nu se
circumserie dispozitiilor art. 129 din Hotédrarii ANRE nr. 24/2017, nefiind o specificatie tehnica
in intelesul legii.

Astfel cum rezulta din prevederile Art. 125 si 126 ale Hotérarii ANRE nr. 24/2017, precum si
din definirea expresd a sintagmei de ,specificatie tehnica™ la Art.1 din Legea nr.131/2015
privind achizitiile publice din Republica Moldova, prevede la litera a) urmétoarele: ,In cazul
contractelor de achizitii publice de lucriri, ansamblul cerintelor tehnice, cuprinse in special in
documentatia de atribuire, care definesc caracteristicile pe care trebuie si le aibd un material,
un bun furnizat, astfel incit acesta si poatd fi utilizat in scopul urmdrit de autoritatea
contractanti. Aceste caracteristici includ nivelurile de performantd ecologicd, proiectarea
pentru toate tipurile de utilizari (inclusiv accesul pentru persoanele cu dizabilitéti) si evaluarea
conformitatii, performantele, siguranta sau dimensiunile, inclusiv procedurile pentru
asigurarea calitiitii, terminologia, simbolurile, testarile si metodele de testare, ambalarea,
marcarea si etichetarea, instructiunile de utilizare, precum si metodele si procesele de productie
in toate etapele ciclului de viata al lucrarilor. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de
proiectare si calculare a costurilor, conditiile de testare, de control si de receptie a lucrdrilor,
precum si tehnicile sau metodele de constructie si toate celelalte conditii cu caracter tehnic pe
care autoritatea contractantd este n masurd si le prevadd, conform unor reglementiri generale
sau specifice, in ceea ce priveste lucrarile finalizate i materialele sau componentele acestora.”
Art. 128 din Hotirarea ANRE nr. 24/2017 instituie o obligatie in sarcina operatorului economic
de a indica in ofertd partea din contract pe care intentioneazi sa o subcontracteze precum si sd
descrie subcontractantii propusi, conferind dreptul Beneficiarului de a cunoaste din aceastd
etapi toate pértile ce vor fi implicate in executarea lucrarilor.

2/6




Prin prevederea de la Art. 6.2. din Caietul de sarcini a posibilitatii de subcontractare a unor
lucrari, Beneficiarul respectd dispozitiile Art. 206 din Hotardrea ANRE nr. 24/2017, care nu
exclud posibilitatea limitarii partii din contract ce va fi subcontractata.

Astfel, avind In vedere ci solicitarea operatorului economic nu este una intemeiatd pentru
modificarea cerintelor din documentatia de atribuire astfel incét sa fie posibild contractarea si
a altor pirti din lucrdri, VESTMOLDTRANSGAZ SRL nu are obligatia de a [ua masuri in
sensul conformarii.

e fintrebarea nr. 37:

 Va rugdm s acceptati stabilirea unui curs de referind MDL/EUR prin documentafia de
atribuire. In acest context, va rugdm si analizafi inserarea unei clauze de ajustare a prefului
contractului in situatia unei fluctuatii majore a cursului oficial de schimb BNM MDL/EUR fajd
de cursul stabilit prin documentatia de atribuire.

Ajustarea prefului in situatia unei fluctuatii majore a cursului de schimb, ar proteja atat
Beneficiarul, cdt si Executantul.

Adreséim aceastd solicitare luand in calcul duratd lungd de desfasurare a contractului care
implicd un risc important al volatilitafi MDL in raport cu monedd de referinfd EUR.”

Rispuns la Intrebarea nr. 37:

Prin Raspunsul la solicitirile de clarificari adresate de cétre operatorii economici care au
solicitat acces la documentatia de atribuire din Adresa nr. 336/17.10.2018, publicatd pe
website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL, Sectiunea Achizitii, s-a precizat, in mod clar,
faptul ci Beneficiarul a optat pentru stabilirea pretului in Lei Moldovenesti, férd a accepta
alternative.

TEHNIC

e Intrebarea nr. 38 (LOT 7):
Vi rugdam si ne specificati dacd lucrdrile de instalatii interioare, respectiv curenfi slabi,

curenti [dri, fermice, gaze, canalizare, alimentare cu apa, incendiu, ventilafii se pot
subcontracta (subcontractant declarat).”

Rispuns la intrebarea nr. 38:

Conform pet 6.2.1. din Caietul de sarcini, lucrdrile de instalatii interioare, respectiv curenti
slabi, curenti tari, termice gaze, canalizare, alimentare cu apa, incendiu, ventilatii se pot
subcontracta respectindu-se cerintele privind subcontractarea.

o Iintrebarea nr.39 (LOT 7):

, Vit rugdm sd ne specificati dacd lucrdrile de refele exterioare, respectiv apd, canal, termice,
elecirice, hidranti se pot subcontracta (subcontractant declarat).”

Rispuns la intrebarea nr. 39:
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Conform pct 6.2.1. din Caietul de sarcini, lucrarile de retele exterioare, respectiv apa, canal,
termice, electrice, hidranti se pot subcontracta respectindu-se cerintele privind
subcontractarea.

o TIntrebarea nr. 40 (LOT 7):

L Vi rugém  sd precizafi dacd pentru  demonstrarea  definerii - atestatelor, licentelor,
cutorizafiilor:

o autorizatie/licenfd pentru instalarea, montarea aparatelor utilizate pentru incdlzit cu puteri
nominale P<400 kw,

« licentd/autorizafie de proiectare i execufie sisteme de alarmare impotrivd efiractiei penfriu
persoane fizice sau juridice,

e autorizare de proiectare §i execufie pentru persoane fizice sau juridice pentru Securitate la
Incendiu si Protectie Civilii pentru proiectare si execufie in domeniul apdrarii impotrivi
incendiilor, se poate face prin intermediul subantreprenorilor declarafi sau este nevoie de
asociere.”

Rispuns la intrebarea nr. 40:

Demonstrarea detinerii tuturor atestatelor/licentelor/autorizatiilor necesare se poate face prin
cumul, de asociere Tmpreuni cu subcontractantii. Atestatele/licentele/autorizatiilor pe care le
are subcontractantul pot fi utilizate doar pentru partea din contract care o are in subcontractare,
conform cerintelor din caietul de sarcini.

o fintrebarea nr. 41 (LOT 7):

,In fisa tehnicd, grupul generator este solicitat cu combustibil gazos (gaz metan). Se poate
oferta grup generator cu combustibil lichid (motorind) cu respectarea celorlalte caracteristici
tehnice?”

Riispuns la intrebarea nr. 41:

Pentru grupul generator se vor respecta cerintele din fisa tehnicd din proiect.

o intrebarea nr. 42 (LOT 7):

. Din lista de cantitdfi de echipamente aferente cabinei poarta lipseste tabloul electric TCP.
Va rugéim s ne transmitefi in cadrul carei pozifii din listele de cantitdfi se va cota acest tablou
electric.”

Rispuns la intrebarea nr. 42:

Tablou electric TCP se va cota in cadrul formularului F4 — Lista utilaje, echipamente
tehnologice si functionale care necesitd montaj, obiect: Cabina poarta.
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e (intrebarea nr. 43 (LOT 7):

. Din documentafia tehnicd, nu se poate face o corelare intre corpurile de iluminat din listele
de cantitdi i descrierea tehnicd a acestora din fisele tehnice. Vi rugdm sé ne transmitefi
pentru fiecare pozifie de corp de iluminat din listele de cantitdyi fisa tehnicd corespondentd. ™

Rispuns la intrebarea nr. 43:

Corespondenta intre corpurile de iluminat din listele de cantitati si fisele tehnice se regdsesc
mai jos.

- Corp de iluminat cu led 1x17W montaj incastrat cu dispersor, echipat cu kit iluminat siguranta
— fisa tehnica nr. E-11 (grupuri sanitare, dusuri, holuri acces)

- Corp de iluminat cu led 1x17W montaj incastrat cu dispersor — fisa tehnica nr. E-11 (grupuri
sanitare, dusuri, holuri acces)

- Corp de iluminat cu led 1x25,7W, montaj ncastrat, cu dispersor — fisa tehnica nr. E-12
(birouri, sili de asteptare, sald sedine, holuri)

- Corp de iluminat cu led 1x25,7W montaj incastrat, cu dispersor, echipat cu kit iluminat
siguranta - fisa tehnica nr. E-12 (birouri, sali de asteptare, sali sedinte, holuri)

- Corp iluminat modular cu led montat in linie — fisa tehnica nr. E-13(sala de mese)

- Corp iluminat modular cu led montat in linie cu kit iluminat siguranta — fisa tehnica nr. E-13
(sala de mese).

Pentru corpul de iluminat cu led tip aplica (9W) se vor utiliza corpuri de iluminat tip aplica de
uz general echipata cu sursa de lumina cu tehnologie led, putere minim 9W.

e Intrebarea nr. 44 (LOT 7):

In listele de cantitdfi aferente atelierului mecanic §i depozitului sunt prevdzute corpuri de
iluminat tip PROIECTOR CU LED 110W, IP65 — 30 buc. si respectiv 21 buc. pe care le-am
identificat a fi in concordantd cu fisa tehnicd Nr. E-15 PROIECTOR DE ILUMINAT ATELIER
MECANIC SI DEPOZIT TEHNOLOGIE LED. Conform cerinfelor din fisa tehnicd, aceste
corpuri de iluminat trebuie livrate cu marcare Ex pentru utilizare in medii cu potential
exploziv. Tindnd cont cd celelalte echipamente electrice din incdperile in care se monteazd
aceste corpuri nu sunt cerute cu marcare Ex, va rugdm sd analizati posibilitatea ofertarii unor
corpuri de iluminat fird marcare Ex cu respectarea celorlalte cerinte din fisa tehnicd.”

Riispuns la intrebarea nr. 44:

Se pot oferta corpuri de iluminat fard marcare EX, cu respectarea celorlalte cerinte din fisa
tehnica.

o {Intrebarea nr. 45 (LOT 7):

Va rugam sa ne clarificafi urmdtoarea neconcordanfd: in documentul PT1250 2 2017
Arhitecturd si Rezistentd FIN apare specificat “Elementele de beton ale suprastructurii se vor
realiza din beton de clasa C20/25, iar in lista de cantitdi trebuie cotat beton B400. Se va
respectd in oferta proiectul tehnic sau lista de cantitdfi? ”.

Riaspuns la intrebarea nr. 45:

Se va cota beton C20/25.
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o fintrebarea nr. 46 (LOT 7):

WPrin prezenta, va rugam sd ne transmifefi executabilele devizelor aferente procedurii
<<Lucrdri privind execufia conductei de inferconectare a Sistemului de Transport Gaze
Naturale din Roménia cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova- Faza
11- directia lasi-Ungheni-Chigindu — LOT 5. (SRM Ghidighici, SRM Petricani, SRM Semeni,
SRM Tohatin, Automatizare si securizare conducta)>>."

Rispuns la intrebarea nr. 46:

Executabilele devizelor nu se pun la dispozitia ofertantilor.

Presedintele Comisieifle Achizitii

Intocmit,

Bordi Madilina-Georgeta
Secyet
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