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ADMINISTRATOR

DUTU TUDOR AL};@NDRU
RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI ADRESATE \S

DE CATRE OPERATORII ECONOMICI CARE AU SOLICITAT
ACCES LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

In atentia operatorilor economici interesafi de participarea la procedura de achizitie avand
ca obiect ,, Lucrdri privind execufia conductei de interconectare a Sistemului de Transport
Gaze Naturale din Romdnia cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova-
Faza II- directia lasi-Ungheni-Chigsindu (7 loturi)”

in baza Art. 132 din Hotirdrea ANRE nr. 24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile de achizitie a bunurilor, lucrarilor si serviciilor utilizate in activitatea
titularilor de licentd din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale i a
operatorilor care furnizeazi serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, Comisia de
Achizitii comunici urmitoarele raspunsuri la solicitdrile de clarificari adresate de cétre
operatorii economici care au solicitat acces la documentatia de atribuire:

TEHNIC
-pentru lot 7-

o [Intrebarea nr. 47:

 Referitor la cerinfa 7.1 a) <<Ofertantul va prezenta informatii referitoare la studiile,
pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor
responsabile pentru executia lucrarilor>> din caietul de sarcini, va rugam sa clarificati daca
acestea mai trebuie atasate la Propunerea Tehnica din moment ce sunt deja cuprinse la partea
de clarificare.”
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Rispuns la intrebarea nr. 47:

Da, ofertantul va prezenta informafii referitoare la studiile, pregitirea profesionald gi calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrérilor in
Propunerea Tehnicd, respectand astfel cerintele minime de intocmire a acesteia.

o intrebarea nr. 48:

, Referitor la cerinta 7.1 g) “listele privind dotarile tehnice, utilajul si echipamentul tehnic,
care va fi utilizat la indeplinirea lucrarilor” din caietul de sarcini, va rugam sa clarificati daca
acestea mai trebuie atasate la Propunerea Tehnica din mement ce sunt deja cuprinse la partea
de clarificare.”

Riaspuns la intrebarea nr. 48:

Da, ofertantul va prezenta listele privind dotérile tehnice, utilajul si echipamentul tehnic, care
va fi utilizat la indeplinirea lucrarilor”, in Propuncrea Tehnicd, respectind astfel cerintele
minime de Intocmire a acesteia.

e Intrebarea nr. 49 :

. Pentru ca nu este specificat exact in Caietul de sarcini, va rugam sa ne precizali unde se vor
atasa Fisele Tehnice. In Propunerea Tehnica sau in Propunerea Financiara? "

Riaspuns la intrebarea nr. 49:

Fisele Tehnice se vor ataga in Propunerea Tehnica.

e Intrebarea nr. 50:

, Vi rugdm sd ne specificafi ce confine anexa care (rebuie prezentata la graficul de executie
pentru a respecta cerinta din Caietul de sarcini <<Ofertantul va prezenta o anexa la Graficul
de executie din oferta care va sumariza, pe luni>>",

Rispuns la intrebarea nr. S0:

Anexa la grafic va fi un extras din graficul gantt pe principalele activitati si defalcate lunar.

e Intrebarea nr.51:

. Referitor la formularul FI13, respectiv Nota 2, va rugam sa precizali unde se regaseste
documentul <<Precizari/Cerinte>> la care faceti referire in vederea completarii acordului
de asociere cu cerinte minime obligatorii.”

Rispuns la intrebarea nr. S1:

Denumirea documentului Preciziri/Cerinte” reprezintd o eroare de redactare. Se vor respecta
cerintele din cadrul documentului “Caiet de sarcini Lot 77
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o lntrebarea nr.52 :

. Referitor la pardoseala suprainaltata cu finisaj PVC de la Cladirea Administrativa (fronson
12) va rugam sa ne specificati unde se va cota structura suport.”
Rispuns la intrebarea nr. 52:

Structura suport se va cota la devizul PP 6911, Cladire administrativd Amenajiri interioare, la
articolul 12 - CL22A# asimilat — 445 mp.

o lintrebarea nr.53 :

 Pentru partea de instalatii la obiectivul Cladire Administrativa Va rugam sa clarificati:

a)
b)

¢)
d)
e)

b

g)

h)

7

In deviz PP6919, pozitia 1.12.11 nu este prevazut puterea corpului cu LED

In deviz PP6932, pozitia 1.25.6 montaj tub protectie 180 ml nu este corelata cu pozitia
1.25.7 procurare tub flexibil @180 60 ml.

In deviz PP6947, pozitia 1.40.33 lipsa cantitate banda avertizoare apa

In deviz PP6949, pozitia 1.42.10 lipsa cantitate tub izolatie 40x19

In deviz PP7059, pozitia 7.2.76 procurare contor apa rece Dn 65 Q=65 mc/h — 1 buc
nu corespunde cu detaliile din fisa tehnica FT17 unde este contor aparece DN 50 0=30
mc/h, iar in plansa nr. 1250/2/6-02-1E este prevazut contor de apa Dn30 max = 20
mc/h. Va rugam clarificati

In deviz PP6954, pozitia 1.46.9, montaj cablu 110 m nu corespunde cu articolele de
procurare pozitia 1.46.10 + poz. 1.46.11 + poz 1.46.12 — 900 m.

In deviz PP6956, pozitia 1.48.6 montaj cablu 110 m nu corespunde cu articolele de
procurare pozitia 1.48.7 + poz. 1.48.8 = 650 m

In deviz PP6990 poz. 2.18.26 — procurare fitinguri Conform Anexa 1. Va rog sa
detaliati fitingurile si sa ne transmiteti Anexa 1

In deviz PP6990 poz. 2.18.33, poz. 2.18.35 — va rugam sa ne (ransmiteti daca sunt
necesare materialele in cauza avand in vedere ca in acest deviz nu exista tevi de cupru
care ar necesita utilizarea acestor materiale in tehnologia de montaj.

In deviz PP7058 poz. 7.1.11, poz 7.1.13, poz. 7.1.15, poz 7.1.17 va rugam sa ne
transmiteti fisa tehnica pentru tevile in cauza (lemperatura agentului termic, tipul
izolatie).”

Rispuns la intrebarea nr. 53:

a)
b)
c)
d)
¢)
f)

£)
h)

1)

Puterea corpului cu LED este de 30W (fisa tehnica E-13).

Se va cota la poz. 1.25.7 ca si procurare tub flexibil @18 - 180ml

in deviz PP6947, pozitia 1.40.33 se va cota cantitatea de 30 ml.

In deviz PP6949, pozitia 1.42.10 se va cota cantitatea de 16 ml.

Se va cota un contor de apa DN50 cu Qmax=30 mc/h.

Se va cota la poz. 1.46.9 montaj cablu - 900ml.

Se va cota la poz. 1.48.6 montaj cablu - 650ml.

Deviz PP6990 — AM — Instalatie incilzire centrala clidire hala— ATELIER MECANIC
- Lista cu fitinguri PPR - Anexa 1 — se regaseste la pagina urmatoare.

in deviz PP6990, poz. 2.18.33 si 2.18.35 nu se vor cota
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i) in deviz PP7058, poz. 7.1.11, poz. 7.1.13, poz. 7.1.15, poz. 7.1.17 — conform Fisei
Tehnice Nr.24 anexata.

Lista cu fitinguri de PPR pentru realizarea instalatiei de incilzire - Atelier mecanic

Anexi nr. 1

M. Denumire material U.M. Cantitate Prc;:t Valoare
crt. unitar
| Cot PPR @20mm x90° buc 200
2 | Cot PPR @20mm x45° buc 50
3 | Cot PPR @25x90° buc 30
4 | Cot PPR @25x45° buc 10
5 | Cot PPR ©32x90° buc 10
6 | Cot PPR @32x45° buc 10
7 Teu PPR @20mm buc 30
8 Teu PPR @25 buc 15
9 Teu PPR @32 buc 10
10 | Teu redus PPR @ 25X20X25 buc 12
11 | Teu redus PPR @ 25X20X20 buc 5
12 | Teu redus PPR @32X20X32 buc 7
13 | Teu redus PPR ?@32X25X32 buc 10
14 | Mufa PPR @20mm buc 50
15 | Mufa PPR @25mm buc 25
16 | Mufa PPR ©32mm buc 15
17 | Reductie PPR @ 25/20mm buc 12
18 | Reductie PPR @ 32/20mm buc 8
19 | Reductie PPR @ 32/25mm buc 5
20 | Racord PPR @ 20-1/2” FE buc 50
21 | Racord PPR @ 20-1/2” F1 buc 15
22 | Racord PPR @& 25-3/4” FE buc 10
23 | Racord PPR @ 25-3/4” F1 buc 10
24 | Racord PPR @ 25-1/2” FE buc 5
25 | Racord PPR @ 32-3/4” FE buc 8
26 | Semiolandeza Cu D15-1/27 buc 2
27 | Semiolandezi Cu D15-3/4” buc 4
28 | Mufa alama ©1/2” buc 6
29 | Mufi alama @3/4” buc 6
30 | Mufid alama @17 buc 8
31 | Niplu alamd @1/2” buc 6
32 | Mufa alama ©3/4” buc 4
33 | Mufi alama @17 buc 8
TOTAL bue 656
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e Intrebarea nr. 54 :

, Conform fisei tehnice FT V-50, se solicita o centrala de tratare aer complet echipata cu
diametrul de 250 mm, fara a se specifica disponibilul de presiune si componenta acesteia
(clapeta de aer proaspat cu servomolor, filtru cu clasa de filtrare, baterie de incalzire,
ventilator, efc.). Pentru un diametru de 250 mm si datele din fisa tehnica poate fi ofertat un
ventilator, nu o centrala de tratare a aerului cu automatizare. Va rugam clarificati.”

Rispuns la intrebarea nr. 54:

Se va oferta centrali de tratare a aerului complet echipata astfel incat sd asigure necesarul de
aer pentru incdperile deservite de aceasta.

o Intrebarea nr.55:

, Conform fisei tehnice FT V-55, se solicita o instalatie de ventilare compacta, fara a se
specifica disponibilul de presiune si componenia acesteia (clapeta de aer proaspat cu
servomotor, clasa de filtrare a aerului, baterie de incalzire, ventilator, etc.). Va rugam
clarificati.”

Riispuns la Intrebarea nr. 55:

FT V-55 — Instalatie de ventilare compactd — se va oferta o instalatic de ventilare compacta
care si asigure ventilarea corespunzatoare a incéperii in care este prevazuta

o Intrebarea nr. 56 :

. Exista fise tehnice pentru echipamente (F1'V-54, I' T V-55, FT V-56, FT V-57, FT V-58, FT
V-59. FT V-60, FT V-43), care nu apar in Formularul F4 Lista utilaje, echipamente
tehnologice si functionare care necesita montaj. Aceste echipamente nu vor fi ofertate? Va
rugam clarificati.”

Rispuns la intrebarea nr. S6 :

Echipamentele corespunzatoare FT V-54, V-55, V-56, V-57, V-58, V-59, V-60, V-43 se vor
cota conform devizelor pentru instalatiile de ventilare apartinand Complexului Administrativ
Ghidighici respectiv PP7034, PP7044, PP6995, PP7048, PP6957, PP6958, PP6959, PP6960,
PP6961, PP6962, PP6963, PP6964; PP6965, PP6966, PP696T, PP6968, PP6969, PP6970,
PP6971.

e Intrebareanr.57:

In Formularul F4 Lista utilaje, echipamente tehnologice si functionare care necesita montdaj,
Obiectul Laborator nu apare nici un echipament de ventlatie si climatizare, desi in Plan cola
0,000 ventilatie, respectiv Plan acoperis ventilatie acestea suni prevazule V1, V2, V3, V4,
VE] VE2 VE3, VE4, VAl, VA2, VA3, PEI, PE2, PE3, PE4, HOTA pentru care nu exista nici
fisa tehnica, CTA). Aceste echipamente nu tebuiesc ofertate? Va rugam clarificati.”
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Riispuns la intrebarea nr. 57:

Echipamentele de ventilare V1, V2, V3, V4, VEL, VE2, VE3, VE4, VA1, VA2, VA3, PE1,
PE2, PE3, PE4, HOTA, se vor cota conform devizului PP7034 — LAB. VENTILARE
LABORATOR.

o lIntrebarea nr.58 :

. In Formularul F4 Lista utilaje, echipamente tehnologice si functionare care necesita montaj,
Obiectul Depozit teava (si atelier mecanic), nu apare nici un echipament de ventilatie si
climatizare desi in Plan Vent AM D parter, Plan Vent AM D etaj, respectiv Plan Vent Am D
acoperis, acestea sunt prevazute (VI=V7,VEI=VEI9, VAl, BT31, BT32, VT33, CTA — 2buc.,
P3V3, P4V4, P5VS, P6V6, P7V7). Aceste echipamente nu tebuiesc ofertate? Va rugam
clarificati.”

Riispuns la intrebarea nr. 58:

Echipamentele se regasesc in formularul F4, obiect Atelier Mecanic dupa cum urmeaza:
- VI lapozitia 18
- V2, V4 la pozitia 22
- V3, V5 lapozitia 23
- V6, V7 la pozitia 20
- VEI+VES, VE10+VE17 la pozitia 27
- VE9 la pozitia 26
- VALl la pozitia 19
- BT31,BT32, VT33 la pozitia 17
- P3V3 =+ P7V7 lapozitia 24

e Intrebarea nr.59 :

. In lista de cantitati de la Obiectul 1 — Cladire Administrativa nu se regaseste montajul celor
3 cazane de 150 KV.”
Rispuns la intrebarea nr. 59:

Montajul celor 3 cazane se regaseste in devizul PP7032 LAB. — MONTAJ UTILAJE
CENTRALA TERMICA deoarece acestea sunt montate in incaperea CENTRALA TERMICA
din interiorul CLADIRII LABORATOR.

o Intrebarea nr. 60 :

. La obiectul 2 — Atelier mecanic devizul PP7044 —montaj utilaje instalatii coincide cu devizul
PP7044 — montaj utilaje instalatii de la Obiectul 5 — cabina poarta, necorespunzand cu
echipamentele existente in F4. Va rugam clarificati.”

Rispuns la intrebarea nr. 60:

La Obiectul 2 - Atelier Mecanic, devizul PP7044 — Montaj utilaje instalatic incdlzire centrald
_ nu se coteaza. Montajul echipamentelor din formularul F4 (aferent Obiectului 2 — Atelier
Mecanic) se coteaza conform devizului PP6991 - AM Montaj utilaje instalatii.
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o Intrebarea nr. 61 :

La Obiectul 2, 3, 4 si 5 in plansele de arhitectura — T ablou tamplarie sunt specificate
usi/ferestre exterioare din aluminiu si usi interioare din MDF, iar in listele de canfitali avem
la exterior ferestre si usi din PVC. Se va cola conform liste cantitati? Va rugam clarificali.”

Rispuns la intrebarea nr. 61:

Tamplaria exterioara la obiectele 2,3.4 si 5 va fi din aluminiu. Se va cota conform tabloului de
tamplarie.

o [ntrebarea nr.62 :

Va rugam sa clarificati ce se va cota la pozitiile 2.1.6 si 2.1.7 IZF87B01 — de la devizul
PP6973 AM Inchideri exterioare de la Obiectul 2 — Atelier mecanic. Ce lucrari sunt cuprinse
in articole si unde se vor realiza?”

Rispuns la intrebarea nr. 62:

e Pozitia 2.1.6 IZF87B01 din Devizul PP6973 AM Inchideri exterioare de la Obiectul 2
_ Atelier mecanic se referii la etansarea rosturilor inferioare dintre panourilor
termoizolante de perete si betonul soclului.

133 mlx 0,1 ml=13,3 mp

e Pozitia 2.1.7 IZF87B01 din Devizul PP6973 AM Inchideri exterioare de la Obiectul 2
_ Atelier mecanic se referd la etansarea rosturilor superioare rezultate la imbinarea
panourilor termoizolante de acoperis si panourile termoizolante de perete.

133,5ml x 0,1 ml = 13,35 mp
o Intrebarea nr. 63 :
. In devizul PP7043 poz. 5.9.38 — procurare fitinguri cupru conf. Anexa 1 - va rugam sa

detaliati fitingurile si sa ne transmiteti anexa 1%

Rispuns la intrebarea nr. 63:

Ia Obiectul 5 — Cabina Portar — devizul PP7043 — CP. Instalatie incélzire centrald — se va
cota dupa lista de fitinguri PPR prezentata.

Lista cu fitinguri de PPR
pentru realizarea instalatiei de incilzire
Fisa anexa nr. 1

Nr. Denumire material U.M. | Cantitate | Pret Valoare
Crt. unitar
1. | Cotla90°SDR 7.4 PP-R d 25 buc 6
. | Cot1la90°SDR 7.4 PP-R d 20 buc 10
3. | TeuredusSDR 7.4 PP-R d buc 6
25/d20
| 4. | TOTAL buc 22
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o Intrebarea nr. 64:

. In Obiectul Depozit teava, Devizul PP7004 poz. 3.9.4 va rugam sa ne prezentati tipul de cablu
ce se oferteaza.”

Rispuns la intrebarea nr. 64:

Se oferteazi cablu cu conductoare din cupru, 5x35mmp, nearmat, manta din PVC cu intarziere
matita la propagare flacara.

JURIDIC
(pentru lotul 7)

o Intrebarea nr. 65:
Referitor la contractul de executie vii anexiim 3 pagini cu solicitirile de clarificari.

- Solicitarea nr. 1:
, Propunem iniroducerea unei noi prevederi, pe langd cele mentionate in clauza 8.10 care sd
evidentieze cd avansul va fi predat in termen de maxim 10 zile de la semnarea Contractului.”

Raspuns:
Stabilirea unui termen ar putea fi acceptat pentru situatia in care sunt indeplinite conditiile

pentru primirea avansului péna la respectivul termen. Pentru ca Beneficiarul si acorde

Executantului avansul in vederea achizitiei de materiale, conform art. 8 din Contract este

necesar si fie indeplinite anumite formalitati prealabile, respectiv:

_ S3 existe o solicitare a Executantului de plati a avansului pe care Beneficiarul si o accepte;

_ Si fie precizat cuantumul avansului ce se solicitd a fi acordat, existdnd un plafon maxim al
acestuia, respectiv 15% din pretul Contractului;

- Executantul si prezinte documente justificative din care rezultd necesitatea acordarii
avansului pentru achizitia de materiale;

. Executantul si constituie o scrisoare de garantie bancard de returnare a avansului emisa de
o institutie de credit agreatd de Beneficiar.

In urma parcurgerii acestor etape, daca Beneficiarul apreciazi ca sunt indeplinite conditiile

previzute in Contract, poate pune avansul la dispozitia Executantului.

- Solicitarea nr. 2:

, Propunem eliminarea clauzei 8.14 din contract, intrucdt avansul va fi virat numai dupd
predarea scrisorii de garanfie a avansului, cu cel pufin 5 zile dinaintea pldfii, asa cum prevede
Art. 8.10. Prevederile Art. 8.14 nu isi au aplicabilitate.




Riispuns: Considerdm ci prevederea inseratd la art. 8.14 trebuie si rdmAnd astfel cum a fost
stabilitd in Contract, nefiind justificatd eliminarea acesteia.

- Solicitarea nr. 3:

. In ceea ce priveste Scrisorile de Garanfie aferente garantdrii avansului, execufiel, garanfie
suplimentard, respectiv pe perioada de garantie a Iucrdrilor, propunem posibilitatea utilizdrii
ca intrument de garantare Scrisori de garanfie emise de o societate de asigurdri, agreatd de
ambele parfi.”

Riispuns: Beneficiarul nu accepta scrisori de garantie emise de Societafi de asigurdri. Prin
documentatia de atribuire aferentd procedurii de achizitie s-a optat doar pentru instrumentele
emise de institutiile bancare.

- Solicitarea nr. 4:

, Propunem modificarea articolului 9.5. litera b) dupd cum urmeazd:

In cazul in care Beneficiarul acceptd Termenul de Execufie Revizuil in urma propunerii
Executantului, va solicita Executantului constituirea si depunerea in termen de maxim 10 zile
calendaristice inainte de Data Finald a Termenului de Execufie a unui infrument de garantare
suplimentar pentru executarea obligafiilor contractuale, constituit sub forma unei scrisori de
garanfie suplimentard (,Scrisoare de garanfie bancard suplimentard” sau ,,SGBS") in
valoare de 10,00 (zece) % din restul rimas de executat din Pretul Contractului si avind

urmdtoarele caracteristici. [...]"

Riispuns: Clauza nr. 9.5. litera b) nu poate fi modificatd in sensul solicitat. Aceastd prevedere

2 fost constituitd in favoarea Executantului care, desi se afld in situatia Intarzierii in executarea

lucrdrilor, poate primi, dupd aprecierea Beneficiarului, sansa continudrii contractului in baza

unui grafic de executie revizuit.

- Cuantumul scrisorii de garantie suplimentard de 10% se raporteaza la Pretul Contractului
constituind o asigurare pentru Beneficiar ca lucrarea va fi finalizata.

- Pani la finalizarea lucririi conform graficului revizuit Beneficiarul isi asumd un risc de
neexecutare care este garantat prin scrisoarea de garantie bancard la valoarea stabilita prin
Contract.

- Solicitarea nr. S:

, Propunem modificarea art. 9.11. astfel:

In cazul in care Beneficiarul nu isi executd obligafia la platd la scadenfd, atunci Executantul
are dreptul de a pretinde, ca penalifdfi, o sumd echivalentd cu 0-85-0,10 % sumele neachitate
la-seadentd din preful contractului pentru fiecare zi de intdrziere pdnd la indeplinirea efectivd
a obligatiei de platd. Executantul nu beneficiazd de prevederile Art. 952 5i 953 din Codul Civil
al Republicii Moldova si nu poate invoca drepturile prevdzute in acestea.”

Riispuns: Din punct de vedere juridic ambele variante ale cuantumului penalititilor sunt
legale.
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- Solicitarea nr. 6:
 Propunem eliminarea clauzei 9.17.

9 ]7 T rteraatar] faicrermadi pteni] mandifie il faamgeaiy ey ilap poapa jnptapaie_dund—iaelaiarac
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Riispuns: Pentru stabilitatea raporturilor contractuale considerdm cd este util ca aceastd
prevedere sa fie mentinuta,

- Solicitarea nr. 7:

. Propunem modificarea clauzei 9.18 dupd cum urmeazd:

In cazul neexecutérii obligatiilor de la Art. 12.1 din prezentul Contract, din culpa exclusivd a
Beneficiarului, in termen de 99 30 de zile calendaristice de la scadentd, Executantul are
dreptul de a solicita rezilierea unilaterald a Contractului si de a pretinde contravaloarea
obligatiilor deja executate la data rezilierii, cu conditia ca Beneficiarul sd le fi acceptat la
platd si s nu fi calculat penalitdi de intdrziere.”

Riispuns: Din punct de vedere juridic atét termenul de 90 de zile, cét si cel de 30 de zile sunt
legal stabilite pentru a da posibilitatea rezilierii contractului in caz de neexecutare.

- Solicitarea nr., 8:

, Propunem modificarea clauzei 11.7 dupd cum urmeazd:

<< Executantul are obligafia de a executa §i finaliza Lucrdrile in calitatea sitn-eantitated
convenild, precum si de a remedia orice Defect (Viciu) al Lucdrilor, numai pe baza solufiilor
stabilite de proiectant cu acordul Beneficiarului, incluse in Documentatia de Proiect, in
concordantd cu obligatiile asumate prin Contract>>."

Riispuns: Considerim ci aceastd prevedere trebuie mentinutd astfel cum a fost inseratd in
cuprinsul Contractului, fiind importante pentru executarea lucririi atét respectarea calitétii cat
si a cantitatii convenite.

- Solicitarea nr. 9:

JArt. 11.23. propunem si se completeze dupd cum urmeazd:

<< Beneficiarul are obligafia de a rdspunde notificarilor transmise de Executant in termen de
maxim 5 zile calendaristice. In cazul in care nu se conformeazd termenului, Beneficiarul nu
mai poate ridica pretentii ulterior>>."

Rispuns: Considerdm ci prevederea din art. 11.23 trebuie mentinutd astfel cum a fost
formulatd, nefiind justificata stabilirea unui termen pentru Beneficiar in acest sens.

- Solicitarea nr. 10:

,, Propunem modificarea clauzei 11.41:

Executantul rdspunde pentrui viciile ascunse ale Lucrdrilor ivite tnfr-un termen de 5 ani de la
data Procesului-Verbal de Receptie a Lucrdrilor si, dupd implinirea acestui termen, pe toatd
durata de existentd a Lucrdrii, pentru Viciile structurii de rezistenfd, urmare a nerespectdarii
culpabile a Documentatiei de Proiect §i documentelor normative aferente execufiei Lucrdrilor,
in vigoare la data realizdrii acestora.”

Riispuns: Clauza din art. 11.41 a fost formulata in acord cu prevederile Codului Civil din
Republica Moldova si va fi mentinutd in acest fel.
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- Solicitarea nr. 11:
. Propunem eliminarea clauzei 11.41.

Y A ~
4

are—a—ist

/ / -aet—Costurile privind asigurarea pazei p
respectiv suspendare a lucrdrilor cad in sarcina Beneficiarului.”
Riispuns: Clauza 11.41 nu poate fi eliminata.

- Solicitarea nr. 12:

. Propunem modificarea clauzei 11.55 dupd cum urmeazd:

<< La incetarea Contractului conform Art. 23.1.¢), d), f) si Art. 23.2. Executantul are obligatia
de a preda Amplasamentul Lucrdrii cu tot cu Materialele i Echipamentele neincorporate in
Lucrdri cditre Beneficiar, in termen de 10 zile lucrdtoare de la recepfionarea de cdlre Executant
a notificdrii unilaterale de reziliere din partea Beneficiarului, dacd au fost plitite>>."
Riispuns: Din coroborarea tezei I cu teza a ITa din cuprinsul Art. 11.55. reiese cd Executantul
are obligatia de a preda Amplasamentul Lucrdrii cu tot cu Materialele si Echipamentele
neincorporate in Lucrédri pentru situatia in care acestea apartin Beneficiarului, situatia fiind
previzuta diferit in teza 11 atunci cénd materialele §i echipamentele apartin Executantului. Prin
urmare cluaza va riméane nemodificata.

- Solicitarea nr. 13:

, Propunem completarea art. 14.3. dupd cum urmeaza:

Garantiile pentru echipamentele puse in functiune sau montate nu se suspendd pe perioada de
suspendare, respectiv sistare a lucrdrilor. Dupd incheierea perioadei de sistare, Executantul
va elabora un Grafic de Execufie actualizat.”

Riispuns: Articolul 14.3. din Contract nu se modifici

- Solicitarea nr. 14:

Propunem completarea Art. 15.1. dupd cum urmeaza:

Ansamblul Lucririlor va fi finalizat conforma Graficului de Executie, dar nu mai tarziu de Data
Finala prevazut la Art. 4.1. din prezentul Contract, cu exceptia cazului prevazut la art. 12.”

Rispuns: Solicitarea nu este clard. Art. 12 din Contract face referire la ,,Obligatiile
Beneficiarului”. Art 15.1 nu se modifica.

- Solicitarea nr. 15:

, Propunem modificarea art. 16.4., respectiv 16.5 dupd cum urmeazd.

16.4. In perioada de Garanfie, Executantul are obligafia, in urma dispozitiei date de
Beneficiar, de a executa toate Lucrdrile de modificare, reconstrucfie si remedire a Defectelor
(Viciilor) a cdror cauzd esle nerespeclarea culpabild a prevederilor Documentelor
Contractului.

16.5. Executantul are obligafia de a executa toate activitdfile previzute la Art. 16.4. pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare din cauza:

a) utilizérii de Materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu preverile
Contractului

sau

b) unui Defect (Viciu) de conceplie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea
unei pdrfi a Lucrdrilor; sau

¢) neglijenfei sau neindeplinirii culpabile de cdtre Executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza Contractului.”
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Rispuns: Clauza din art. 16.4 a fost formulata in acord cu prevederile Codului Civil din
Republica Moldova i trebuie men{inuta in acest fel.

- Solicitarea nr. 16:
 Propunem eliminarea clauzei 17.19.

Riispuns: Considerdm ci aceastd prevedere nu trebuie eliminata din cuprinsul Contractului.

- Solicitarea nr. 17:

, Propunem eliminarea tezei 2 din art. 18.3.

Coniractele/acordurile incheiate cu subcontractantii cuprind activitdfile permise ce revin
subcontractantilor, conform pdrfii din Conlract care revine subcontractantilor, preewm—si

Riispuns: Considerim cd este util ca aceastd aceastd prevedere si rimand astfel cum a fost
formulati in cuprinsul Contractului.

- Solicitarea nr. 18:
 Propunem completarea clauzei 21.2. astfel incdl comunicarea sd poatd fi realizatd si prin
postd rapidd (curierat), respectiv fax/e-mail.”

Rispuns: Consideram c este util si fie mentinuta clauza, astfel cum a fost stabilitd in Contract.

- Solicitarea nr. 19:

, Propunem modificarea clauzei 24.2. asifel incdt in situafia in care Executantul va fi
reclamant, instanfele competente sd fie cele de la sediul acestuia, respectiv Cluj Napoca, iar
in cazul in care reclamant este Beneficiarul instanfele competente vor fi cele din Republica
Moldova.”

Riispuns: Solicitarea nu poate fi admisd ntrucat autoritatea contractantd are sediul in
Republica Moldova, contractul este supus legislatiei din Republica Moldova iar instanta
competenti este cea din Republica Moldova.

- Solicitarea nr. 20:
, Propunem modificarea clauzei 25.3. astfel incat perioada de confidentialitate sd fie de 2 ani.”

Riispuns: Considerdm cd aceasta clauzi trebuie si ramand nemodificatd, cu prevederca
termenului de 5 ani, astfel cum a fost stabilit in Proiectul de Contract.

- Solicitarea nr. 21:

, Propunem completarea clauzei 29.1. dupd cum urmeazd:

Invalidarea, anularea sau nulitatea, totald sau partiald, a uneia din clauze nu atrage dupd sine
invalidare, anularea sau nulitatea intregului Contracl, cu execpfia cazului in care clauza este
consideratd esentiald.”

Rispuns: Art. 29.1. nu se poate modifica in sensul solicitat.
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SOLICITARI PRIVIND DECALAREA TERMENULUI DE
DEPUNERE A OFERTELOR

Solicitari:

1. Pentru lotul 5- prelungire pand la 26.11.2018;
2. Pentru loturile 1, 2, 3, 4- prelungire cu 30 zile de la data de 02.11.2018;
3. Pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- 30 zile.

Réspuns:

Termenul de depunere a ofertelor ramane nemodificat.

Data-limitd de depunere de depunere a ofertelor este 2 Noiembrie 2018, ora 10.00, in
conformitate cu  Anuntul de initiere a procedurii publicat pe  website-ul
VESTMOLDTRANSGAZ SRL si in Buletinul Achizitiilor Publice, in data de 28.09.2018,
completat prin Avizul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, publicat pe website-
ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL in data de 18.10.2018 si in Buletinul Achizitiilor Publice
nt. 84 din data de 23.10.2018.

Presedintele Comisiei fle Aghizitii
LUCA BOGDAN/AVRAM

Intocmit,
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